MONITEUR BELGE — 23.07.2025 — BELGISCH STAATSBLAD

62085

9.1

Dit hoofdstuk beschrijft de voorschriften in verband met de Beschikbaarheidsverplichting van
de Capaciteitsleveranciers voor hun CMU's. Deze regels hebben heeft tot doel te garanderen
dat de CMU's gedurende de Leveringsperiode beschikken over Gecontracteerde Capaciteit die
voortvioeit uit een Transactie op de Primaire of de Secundaire Markt.

Sectie 9.2 bevat algemene bepalingen die van toepassing zijjn op de
Beschikbaarheidsverplichting.

Sectie 9.3 beschrijft de verplichting voor een Capaciteitsleverancier om ELIA op de hoogte te
stellen van tijdelijke beperkingen op de Capaciteit van zijn CMU's, evenals de modaliteiten
voor deze notificatie.

Sectie 9.4 beschrijft de Beschikbaarheidscontrole. Deze sectie behandelt de identificatie van
de precieze momenten tijdens de Leveringsperiode die relevant zijn voor de controle en de
manier waarop ELIA controleert of de Capaciteitsleverancier zich aan de verplichting houdt.

Sectie 9.5 beschrijft de Beschikbaarheidstests, die een aanvulling vormen op de
Beschikbaarheidscontrole om te verifiéren of de Capaciteitsleverancier zich aan de verplichting
heeft gehouden.

Sectie 9.6 beschrijft de Onbeschikbaarheidspenaliteit die van toepassing is als de
Capaciteitsleverancier zich niet aan zijn Beschikbaarheidsverplichting heeft gehouden.

Sectie 9.7 beschrijft de Penaliteit die van toepassing is indien de Capaciteitsleverancier een
Overcapaciteit ter beschikking heeft gesteld ten aanzien van zijn Vereist Volume.

Sectie 9.8 beschrijft de notificatie, verrekening en betwisting van financiéle penaliteiten die
voortviloeien uit de procedures van Beschikbaarheidscontrole en Beschikbaarheidstesten.

9.2

511.

512.

513.

514.

In dit hoofdstuk verwijst een "CMU"” naar een CMU met Gecontracteerde Capaciteit.

In dit hoofdstuk verwijst een *“MTU"” naar een verrekeningsperiode voor de bijbehorende markt
(day-ahead, intraday of balancering).

In het kader van de Beschikbaarheidsverplichting is de Capaciteitsleverancier verantwoordelijk
voor het verstrekken van correcte, volledige en actuele informatie aan ELIA. ELIA is niet
aansprakelijk voor penaliteiten die de Capaciteitsleverancier oploopt als gevolg van onjuiste,
onvolledige of verouderde informatie die deze zou gecommuniceerd hebben.

Elke uitwisseling van gegevens en andere informatie tussen ELIA en andere netbeheerders,
inclusief DSO’s en Buitenlandse TSQO's, die relevant zijn voor de provisies in dit hoofdstuk,
worden behandeld in Bijlage 18.3.7.
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9.3

9.3.1 Verklaring van niet-beschikbaarheid

515. Elke Capaciteitsleverancier is gehouden elke beperking van het Nominaal Referentievermogen
waarvan hij kennis heeft, te melden aan ELIA.

9.3.1.1 Inhoud van de notificatie

516. Notificaties die bij ELIA worden ingediend overeenkomstig § 515 moeten de volgende
informatie bevatten:

- deCMUID; en

- de Maximaal Resterende Capaciteit; en

- de begindatum en -tijd van de onbeschikbaarheid; en

- de einddatum en -tijd van de onbeschikbaarheid; en

- de reden voor de niet-beschikbaarheid, namelijk een van de volgende:
e geplande Niet-beschikbaarheid; of
e Gedwongen Niet-Beschikbaarheid; of

e andere beperkingen, met een beschrijving die door de Capaciteitsleverancier wordt
verstrekt; en

- de eventuele wens van de Capaciteitsleverancier om de Niet-beschikbare Capaciteit te
laten registreren als Aangekondigde Niet-beschikbare Capaciteit, overeenkomstig sectie
9.3.1.4.

De secties 9.3.1.2 en 9.3.1.3 beschrijven respectievelijk de modaliteiten voor het indienen
van deze notificatie voor CMU’s met en zonder Dagelijks Programma.

Belgisch Staatsblad d.d. 23-07-2025

517. ELIA bepaalt de Niet-beschikbare Capaciteit als gelijk is aan het laatst bijgewerkte Nominaal
Referentievermogen minus de Maximaal Resterende Capaciteit in de laatste aanvaarde
notificatie die Niet-Beschikbare Capaciteit bevat. Dit wordt weergegeven door de volgende
formule:

PNiet—beschikbaar(CMU' t) = NRP(CMU' t) - PMax,Resterend (CMU: t)
Waarbij:

- Pyaxresterena(CMU,t) de Maximaal Resterende Capaciteit is die is vermeld in de laatste
aanvaarde notificatie voor MTU t die Niet-beschikbare Capaciteit bevat;

- NRP(CMU,t) het laatst bijgewerkte Nominaal Referentievermogen voor de CMU is;

- telke datum en elk tijdstip is in de Leveringsperiode tussen de in de notificatie vermelde
begin- en einddatum.

http://www.emis.vito.be
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518.

519.

Voor elke dag d tijdens de Leveringsperiode noteert ELIA de laatste aanvaarde waarde voor
de Maximaal Resterende Capaciteit die voor 11:00 op d — 1 voor elke CMU werd genotificeerd
als Maximaal Resterende Capaciteit DA(CMU, t). Deze parameter wordt gebruikt voor de bepaling
van de Terugbetalingsverplichting (zoals gespecifieerd in hoofdstuk 12).

Voor elke MTU t tijdens de Leveringsperiode Y en voor iedere CMU hanteert ELIA de Maximaal
Resterende Capaciteit die in de laatste aanvaarde notificatie werd meegedeeld voor een
periode waarin datum en tijdstip t is gelegen. Als er geen beperking is aangegeven die geldt
voor datum en tijdstip t, is de Maximaal Resterende Capaciteit gelijk aan het laatst bijgewerkte
Nominaal Referentievermogen van de CMU.

9.3.1.2 Automatische notificatie

520.

521.

522.

523.

524.

Voor de CMU’s met een Dagelijks Programma (behalve de Buitenlandse CMU’s) en voor de
CMU’s zonder Dagelijks Programma die de Niet-beschikbaarheidsplanning volgen, maakt ELIA
op basis van het beschikbaarheidsplan een notificatie aan van zodra de informatie werd
overgemaakt door de Capaciteitsleverancier.

Tijdens de Leveringsperiode verzamelt ELIA, vanaf de donderdag van de week W —1 voor
iedere CMU met Dagelijks Programma en voor de week W de informatie betreffende de
beschikbaarheid van de CMU uit het Beschikbaarheidsplan .

Voor iedere MTU waarvoor ELIA merkt dat het Maximaal Beschikbare Vermogen P4y avaitabie
kleiner is dan het bijgewerkte Nominaal Referentievermogen, maakt ELIA automatisch en
onmiddellijk een notificatie aan in de CRM IT Interface. ELIA brengt de Capaciteitsleverancier
ten laatste de volgende Werkdag op de hoogte van deze notificatie.

De methode die gebruikt wordt om de informatie uit het Beschikbaarheidsplan te laten
overeenstemmen met de nodige informatie overeenkomstig de sectie 9.3.1.1, is beschreven
in bijlage 18.3.1.

Notificaties die aangemaakt worden volgens het proces beschreven in § 522, worden
automatisch geaccepteerd door ELIA op het moment dat ze aangemaakt worden.

Niet-beschikbare Capaciteit vermeld in de notificaties die werden aangemaakt in navolging
van § 522 kan in eerste instantie geregistreerd worden ofwel als Aangekondigd Niet-
beschikbare Capaciteit ofwel als Niet-aangekondigd Niet-beschikbare Capaciteit, afhankelijk
van de voorkeur van de Capaciteitsleverancier. Capaciteitsleveranciers kunnen de aard van
hun Niet-beschikbare Capaciteit nog wijzigen in de CRM IT-Interface tot 11:00 van de dag
voor de startdatum van de niet-beschikbaarheid.

9.3.1.3 Handmatige Notificatie

525. Voor de CMU’s die de Niet-beschikbaarheidsplanning niet volgen en voor de Buitenlandse
CMU’s, maakt de Capaciteitsleverancier een notificatie aan in de CRM IT-Interface.
526. ELIA aanvaardt een dergelijke notificatie alleen indien:
- ze alle informatie hernomen in § 516, bevat; en
- de Maximaal Resterende Capaciteit niet groter is dan het bijgewerkte Nominaal
Referentievermogen van de CMU, overeenkomstig sectie 5.6; en
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527.

528.

529.

530.

- de notificatie plaatsvindt na 11:00 op de dag voor de begindatum van de niet-
beschikbaarheid, de notificatie geen hogere Maximaal Resterende Capaciteit vermeldt dan
de laatst genotificeerde Maximaal Resterende Capaciteit; en

- de notificatie uiterlijk tien Werkdagen na de begindatum van de niet-beschikbaarheid
wordt ingediend.

Indien de notificatie niet voldoet aan één of meer van deze voorwaarden, wordt ze door ELIA
afgewezen. De Capaciteitsleverancier kan een nieuwe notificatie indienen.

ELIA brengt de Capaciteitsleverancier binnen vijf Werkdagen vanaf de datum van de notificatie
via de CRM IT-Interface op de hoogte van de aanvaarding of afwijzing van de notificatie.

De Capaciteitsleverancier heeft de mogelijkheid om ELIA te verzoeken dat een CMU zonder
Dagelijks Programma hetzelfde proces volgt als CMU’s met een Dagelijks Programma zoals
beschreven in sectie 9.3.1.2. Dit verzoek wordt aanvaard indien aan alle volgende
voorwaarden voldaan is:

- Het verzoek wordt ten laatste 15 Werkdagen voor de start van de Leveringsperiode via E-
mail ingediend bij ELIA;

- Het verzoek bevat de CMU ID van de CMU;

- Ieder Leveringspunt dat onderdeel is van de CMU, moet reeds een OPA-contract hebben
ondertekend 30 Werkdagen voor de start van de Leveringsperiode.

Indien één van de Leveringspunten van een CMU waarvoor de automatische notificatie werd
gebruikt overeenkomstig de voorwaarden vermeld in § 529 het OPA-contract opzegt wordt de
manuele notificatie opnieuw van toepassing voor de CMU vanaf de dag waarop het contract
opgezegd werd.

9.3.1.4 Types van niet-beschikbaarheden

531.

532.

533.

534.

Elke niet-beschikbaarheid die genotifieerd wordt voor 11:00 de dag voor de begindatum van
de niet-beschikbaarheid, zal geregistreerd worden als Onaangekondigde Niet-beschikbare
Capaciteit, tenzij de Capaciteitsleverancier ervoor kiest om ze voor dit tijdstip te registreren
als Aangekondigde Niet-beschikbare Capaciteit. In elk ander geval zal de Niet-beschikbare
Capaciteit definitief geregistreerd worden als Onaangekondigde Niet-beschikbare Capaciteit.

Elke niet-beschikbaarheid genotifieerd vanaf 11:00 op de dag voor de begindatum van de
niet-beschikbaarheid wordt geregistreerd als Onaangekondigde Ontbrekende Capaciteit.

Een Capaciteitsleverancier kan cumulatief voor maximaal vijfenzeventig kalenderdagen per
Leveringsperiode, waarvan cumulatief maximum vijfentwintig kalenderdagen tijdens de
Winterperiode, een Aangekondigde Niet-beschikbaarheid aangeven. Zodra deze limiet is
bereikt, blijft de verplichting om kennis te geven van beperkingen van de Capaciteit van
kracht, maar worden ze niet langer als Aangekondigde Niet-beschikbare Capaciteit
geregistreerd. Alle Niet-beschikbare Capaciteit wordt vanaf dit moment geregistreerd als Niet-
aangekondigde Niet-beschikbare Capaciteit voor het resterende deel van de Leveringsperiode.

ELIA controleert de aangifte van de Aangekondigde Niet-beschikbare Capaciteit voor een CMU
ten opzichte van indicatoren van aanwezigheid in de markt, zoals het aanbieden van andere
diensten aan ELIA, inclusief maar niet beperkt tot frequentiegerelateerde Ondersteunende
Diensten en Redispatching Services, of de informatie in de programma's van de CMU.
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535.

Als blijkt dat de CMU aanwezig was in de markt, in tegenstelling tot de Aangekondigde Niet-
beschikbare Capaciteit, stelt ELIA de Capaciteitsleverancier in kennis en vraagt ze uitleg over
de inconsistentie. ELIA stelt de CREG in kennis van de notificatie aan de Capaciteitsleverancier
samen met de bewijzen van zijn aanwezigheid, van zijn reactie alsook van de analyse van
ELIA.

In het geval dat een notificatie ingediend wordt na 11:00 de dag voor de begindatum van de
niet-beschikbaarheid, dan kan een status wijziging ten opzichte van eerder genotificeerde
niet-beschikbaarheden die veroorzaakt wordt door deze nieuwe notificatie, nooit leiden tot
een stijging van het aantal (resterende) dagen, overeenkomstig § 531, om te registreren als
Aangekondigde Niet-beschikbare Capaciteit.

9.3.2 Verklaring van Gepland Onderhoud

536. Capaciteitsleveranciers hebben de mogelijkheid om ELIA op de hoogte te brengen wanneer

537.

538.

539.

een CMU onderworpen wordt aan Gepland Onderhoud tijdens de Leveringsperiode. Secties
9.3.2.1 en 9.3.2.2 beschrijven respectievelijk de modaliteiten van deze notificatie voor CMU’s
met en zonder Dagelijks Programma.

Een Capaciteitsleverancier kan cumulatief voor maximaal twintig kalenderdagen per
Leveringsperiode dagen met Gepland Onderhoud aangeven, waarvan geen kalenderdagen
tijdens de Winterperiode,.

Telkens wanneer de Capaciteitsleverancier ELIA op de hoogte brengt van Aangekondigde Niet-
beschikbare Capaciteit van een CMU, volgens de modaliteiten zoals beschreven in sectie 9.3.1,
op een dag d, die correct aangegeven was als een dag met Gepland Onderhoud, zal de Vereiste
Capaciteit op deze dag d gecorrigeerd worden overeenkomstig sectie 9.4.3.1.

Telkens wanneer een CMU een Verplichting bemachtigt op de Secundaire Markt die een
Transactie Periode heeft die (deels) overlapt met een dag die aangegeven was als een dag
met Gepland Onderhoud, zal deze dag niet langer beschouwd worden als een dag met Gepland
Onderhoud.

9.3.2.1 Verklaring van Gepland Onderhoud voor CMU’s met

Dagelijks Programma

540. Voor CMU’s met Dagelijks Programma, met uitzondering van Buitenlandse CMU’s, is de
verklaring van dagen met Gepland Onderhoud uitsluitend gebaseerd op de niet-
beschikbaarheden die ingediend zijn in het Beschikbaarheidsplan.

541. Voor ieder kalenderjaar Y volgt ELIA een stapsgewijze procedure om de set van dagen met
Gepland Onderhoud te bepalen.

i. Op 30/11/Y —1 selecteert ELIA de gevalideerde dagen in het “Availability” Plan voor
kalenderjaar Y die gelabeld staan als “Niet-beschikbaar” (aangegeven met de niet-
beschikbaarheidsstatus “U”) als de lijst van dagen die in aanmerking komen om beschouwd
te worden als dagen met Gepland Onderhoud.

ii. Uit de lijst die bekomen is uit stap i. verwijdert ELIA alle dagen die zich in de Winter Periode
bevinden.

iii. Uiterlijk tot 31/12/Y — 1 kan de Capaciteitsleverancier, uit de lijst van dagen bekomen na
stap ii., een lijst van dagen met Gepland Onderhoud selecteren voor jaar Y.
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e Indien de Capaciteitsleverancier geen set van dagen selecteert uit de lijst van dagen
bekomen in stap ii voor de bovenstaande deadline en indien de lijst bekomen in stap ii
minder dan of precies twintig dagen bevat, zal ELIA automatisch alle dagen bekomen
in stap ii meenemen in de lijst van dagen met Gepland Onderhoud.

e Indien de Capaciteitsleverancier geen set van dagen selecteert uit de lijst van dagen
bekomen in stap ii voor bovenstaande deadline en indien de lijst bekomen in stap ii
meer dan twintig dagen bevat, zal ELIA automatisch de eerste twintig dagen uit de lijst
bekomen in stap ii meenemen in de lijst van dagen met Gepland Onderhoud.

9.3.2.2 Verklaring van Gepland Onderhoud voor CMU’s zonder
Dagelijks Programma

542. Voor CMU’s zonder Dagelijks Programma en voor alle Buitenlandse CMU’s zal de verklaring
van dagen met Gepland Onderhoud in de CRM IT-Interface plaatsvinden.

ELIA accepteert de verklaring enkel indien:
- Ze geen dagen in de Winter Periode bevat; en

- De eerste dag met Gepland Onderhoud aanwezig in de verklaring meer dan 90 kalender
dagen in de toekomst verwijderd is van de dag na het insturen van de verklaring; en

- Het cumulatief aantal gedeclareerde dagen, inclusief alle vorige verklaringen die
betrekking hebben tot Leveringsperiode Y, het maximaal aantal dagen zoals beschreven
in § 537 niet overschrijdt.

543. Indien deze verklaring niet voldoet aan één of meer van deze voorwaarden, wordt ze door
ELIA afgewezen. De Capaciteitsleverancier kan een nieuwe notificatie indienen.

9.4

544, De Beschikbaarheidscontrole heeft tot doel te bepalen of de Capaciteitsleverancier zijn
Beschikbaarheidsverplichtingen al dan niet naleeft.

545. Sectie 9.4.1 beschrijft de wijze waarop de controlemomenten geselecteerd worden.
546. Sectie 9.4.2 beschrijft de procedure om de Aangegeven Marktprijs en het Vereist Volume te
bepalen. Beide zijn parameters die worden gebruikt voor de Beschikbaarheidscontrole. Sectie

9.4.3 beschrijft de procedure die ELIA toepast om de Beschikbare Capaciteit en de Verplichte
Capaciteit te bepalen.

9.4.1 Selectie van de controlemomenten

9.4.1.1 AMT-momenten en -MTU'’s bepaling

547. Een Beschikbaarheidscontrole kan enkel plaatsvinden tijdens een AMT-moment. Een AMT-
moment is een moment wanneer de Day-aheadmarktprijs hoger of gelijk is aan de AMT-prijs
(bepaald overeenkomstig sectie 9.4.1.2).
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9.4.1.2 Bepaling van de AMT-prijs

548. ELIA bepaalt de AMT-prijs voor de Leveringsperiode Y op basis van het laatste
referentiescenario dat is vastgelegd in het Koninklijk Besluit “Methodologie” om de
Veilingparameters te bepalen voor de Y — 1 Veiling die betrekking heeft op Leveringsperiode
Y.

549. Voordat ELIA de AMT-prijs bepaalt, voert zij een aanpassing van het referentiescenario uit
door de hypothesen met betrekking tot het type geinstalleerde capaciteiten in het
referentiescenario voor de Y-1 Veiling te vervangen door de Gecontracteerde Capaciteiten in
de Y-1 Veiling voor deze Leveringsperiode. Indien de Minister ELIA opdraagt om geen Y-1
veiling te organiseren, wordt deze stap overgeslagen.

550. ELIA maakt vervolgens een nieuwe simulatie. Deze simulatie wordt toegepast op een ‘reeks
van simulatiejaren’, waarnaar verwezen wordt in artikel 10, § 6 van het Koninklijk Besluit
"Methodologie”.

551. ELIA bepaalt de AMT-prijs op basis van de gesimuleerde prijzen die voortvloeien uit het
scenario dat werd verkregen na § 550, als het minimum van:

- de mediaanwaarde van de prijs in elk simulatiejaar die gedurende honderd uur wordt
overschreden;

- de laagste waarde van het tiende percentiel van de prijs van elk simulatiejaar die
gedurende twintig uur wordt overschreden.

ELIA past op het verkregen resultaat de vereiste inflatiecoefficient teneinde de prijs uit te
drukken in EUR van de Leveringsperiode.

552. ELIA publiceert de waarde van de AMT-prijs voor de Leveringsperiode “Y” op haar website
voor 15 mei voorafgaand aan de Leveringsperiode. Voorafgaand aan elke Leveringsperiode is
de Capaciteitsleverancier verantwoordelijk voor de kennisname van de AMT-prijs.

9.4.1.3 Bepaling en publicatie van AMT-MTU’s en AMT-momenten

553. Na bepaling van de Day-aheadmarktprijs, vergelijkt ELIA deze met de AMT-prijs:

- als de Belgische Day-aheadmarktprijs gelijk is aan of hoger is dan de AMT-prijs, wordt het
betreffende marktsegment door ELIA geidentificeerd als een AMT-MTU;

- als de Belgische Day-aheadmarktprijs de AMT-prijs niet overschrijdt, wordt het
betreffende marktsegment niet geidentificeerd als een AMT-MTU.

554. Een AMT-moment kan bestaan uit één enkele AMT-MTU of uit meerdere opeenvolgende AMT-
MTU'’s tijdens eenzelfde dag.

555. ELIA publiceert de geidentificeerde AMT-MTU’s en AMT-momenten op haar website binnen de
twee uur na de publicatie door de relevante NEMO's van de clearingresultaten van hun Day-
aheadmarkt.

556. Het is de verantwoordelijkheid van de Capaciteitsleverancier om zich te informeren over de
geidentificeerde AMT-MTU’s en AMT-momenten?! en hij kan deze niet betwisten.

2! De Capaciteitsleverancier kan zich, op vrijwillige basis, inschrijven om een automatische notificatie te ontvangen van AMT-momenten via de

ELlA-website. Deze inschriiving doet geen afbreuk aan de provisies van § 556.
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9.4.1.4 Selectie van de momenten van Beschikbaarheidscontrole

557.

558.

559.

tijdens AMT-momenten

ELIA selecteert de AMT-MTU’s die moeten worden gecontroleerd volgens een door de CREG
goedgekeurde procedure. De procedure wordt niet openbaar gemaakt.

ELIA legt deze procedure ter goedkeuring voor aan de CREG uiterlijk op 15 maart 2023. Nadien
zijn de eventuele herzieningen van deze procedure in te dienen ter goedkeuring van de CREG
op het moment van indiening van de Werkingsregels.

De selectieprocedure bevat voorzieningen om de selectie van AMT-MTU’s op dagen met een
bijzonder laag risico op bevoorradingsproblemen te vermijden.

ELIA verwacht in een Leveringsperiode tijdens vijftien momenten de
Beschikbaarheidsverplichting te verifiéren. Binnen één enkele Leveringsperiode mag het totaal
aantal AMT-momenten waarin ELIA de Beschikbaarheidsverplichting controleert niet hoger zijn
dan dertig.

De Beschikbaarheidscontrole door ELIA tijdens een geselecteerd AMT-moment gebeurt voor
elke AMT-MTU die er deel van uitmaakt en voor elke CMU die aan een
Beschikbaarheidsverplichting onderworpen is.

9.4.2 Aangegeven Prijzen en Vereist Volume voor

560.

561.

562.

CMU's zonder Dagelijks Programma

Voor elk AMT-MTU bepaalt ELIA het Vereist Volume (overeenkomstig respectievelijk 9.4.2.2)
van een CMU zonder Dagelijks Programma, gebaseerd op alle Aangegeven Prijzen en
Geassocieerde Volumes die door de Capaciteitsleverancier (overeenkomstig sectie 9.4.2.1)
zijn gecommuniceerd, evenals de referentieprijzen voor de betreffende MTU.

Het Vereist Volume of 1, is het volume dat moet worden geleverd als reactie op de prijzen
op de elektriciteitsmarkt. ELIA bepaalt dit op basis van Geassocieerde Volumes door de
referentieprijzen te vergelijken met de overeenkomstige (Partiéle) Aangegeven Prijs of
Prijzen. Deze parameter wordt gebruikt om de Beschikbare Capaciteit tijdens AMT-MTU'’s te
bepalen zoals gedefinieerd in sectie 9.4.3.2.3.

ELIA brengt de CREG op de hoogte van elke Aangegeven Prijs of de evolutie ervan die
aanleiding zou kunnen geven tot vermoedens over anti-competitief gedrag. Dergelijk gedrag
omvat, maar is niet beperkt tot, gedrag dat tot doel heeft de Beschikbaarheids- of
Terugbetalingsverplichtingen te ontlopen of een consistente aangifte van Aangegeven of
partiéle Aangegeven Intraday- of Balanceringsprijzen die lager zijn dan hun tegenhangers op
de Day-aheadmarkt.

9.4.2.1 Aangegeven Prijzen en Geassocieerde Volumes

563.

564.

Voor elke CMU zonder Dagelijks Programma moet de Capaciteitsleverancier voér het begin
van een Leveringsperiode Y minstens één Aangegeven Day-aheadprijs in navolging van sectie
8.7.1. De Capaciteitsleverancier heeft de mogelijkheid om daarbovenop een (reeks van)
(Partiéle) Aangegeven Day-aheadprijzen of (reeksen van) (Partiéle) Intraday- of
Balanceringsprijzen.

Indien de Capaciteitsleverancier geen dergelijke prijs aan ELIA verstrekt voor het begin van
een Leveringsperiode Y, overeenkomstig sectie 8.7.1, past ELIA een Maximaal Resterende
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565.

566.

567.

568.

569.

570.

571.

572.

Capaciteit van nul MW toe voor de CMU. Dit vervangt alle verklaringen door de
Capaciteitsleverancier overeenkomstig sectie 9.3.1, tot de Capaciteitsleverancier een (reeks
van) Aangegeven Day-aheadprijs (-prijzen) heeft verstrekt. Tijdens deze periode kan de Niet-
beschikbare Capaciteit niet het statuut van “Aangekondigde Niet-beschikbare Capaciteit”
hebben.

De Capaciteitsleverancier meldt de (partiéle) Aangegeven Prijzen en Geassocieerde Volumes
via de CRM IT-Interface aan ELIA voor CMU's zonder Dagelijks Programma telkens wanneer
hij een update van deze informatie nodig acht, in navolging van de modaliteiten uiteengezet
in bijlage 18.3.6.

Een (partiéle) Aangegeven Prijs heeft betrekking op een van de drie prijsreferenties:

- De Referentieprijs voor de Day-aheadmarkt bij de gekozen NEMO overeenkomstig sectie
8.7.2; en

- De Referentieprijs op de Intradaymarkt voor de Intradaymarkt bij de geselecteerde NEMO
zoals in §§ 567 - 568; en

- De positieve onbalansprijs?2.

Een Capaciteitsleverancier kan als Intradaymarkt waarop diens Referentieprijs wordt
waargenomen, de Intradaymarkt van iedere NEMO kiezen die actief is in de Controlezone
waarin de CMU zich bevindt, indien deze NEMO actief was voor de start van de
Leveringsperiode.

ELIA gebruikt als Intraday Referentieprijs voor iedere relevante NEMO de volume gewogen
gemiddelde prijs van de intradaytransacties die zijn afgesloten voor de MTU op de
respectievelijke NEMO.

Voor elk AMT-MTU gebruikt ELIA:

- De laatst geaccepteerde waarde(n) voor de (reeksen van) (partiéle) Aangegeven Day-
aheadprijs (-prijzen) die werden verstrekt voor 11:00 de dag voor de start van het
voorvallen van de AMT-MTU; en

- de laatst geaccepteerde waarde(n) voor de (reeksen van) (partiéle) Aangegeven Intraday-
en Balanceringsprijs (-prijzen) die meer dan twee uur voor de start van het AMT-MTU
werden verstrekt.

Voor het Geassocieerd Volume van de Aangegeven Prijs (Prijzen) gebruikt ELIA het laatst
bijgewerkte Nominaal Referentievermogen, volgens sectie 5.6.

Voor het Geassocieerd Volume van de partiéle Aangegeven Prijs (Prijzen) gebruikt ELIA de
volumes die werden vermeld in de laatst geaccepteerde notificatie van de
Capaciteitsleverancier in navolging van bijlage 18.3.6.2.

In het geval dat de NRP overeenkomstig de modaliteiten van sectie 5.6 gelipdatet wordt,
wordt(en) de laatst geaccepteerde (reeks van) partiéle Aangegeven Prijs (Prijzen)
geannuleerd. De Capaciteitsleverancier kan een nieuwe (reeks van) partiéle Aangegeven Prijs
(Prijzen) indienen.

22 Voor Belgié kan de positieve onbalansprijs hier gevonden worden.
Voor Frankrijk refereert “onbalansprijs” naar de “Imbalance Settlement Price”.
Voor Duitsland refereert “onbalansprijs” naar de “‘Ausgleichsenergiepreis”.

Voor Nederland refereert de “onbalanspriis” naar de “Settlement Prices”,

ece! reiereert Ce Dalanspris naar ce
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573.

Met uitzondering van de Aangegeven Day-aheadprijs kan de Capaciteitsleverancier, wanneer
hij dit relevant acht, verzoeken dat ELIA de toepassing van de Aangegeven Prijs (Prijzen) te
beéindigen.

Op elk moment kan de Capaciteitsleverancier ELIA verzoeken om de toepassing van de
partiéle Aangegeven Prijzen te beéindigen.

Het verzoek om de toepassing van (reeksen van) partiéle Aangegeven Prijzen te beéindigen
wordt via de CRM IT-Interface gedaan en is onderworpen aan de modaliteiten uiteengezet in
bijlage 18.3.6.3.

9.4.2.2 Bepaling van de Aangegeven Marktprijs en van het Vereist

574.

Volume

Voor een gegeven MTU met een Terugbetalingsverplichting is het Vereist Volume gelijk aan
het laatst bijgewerkte Nominaal Referentievermogen volgens sectie 5.6. Deze regel is niet van
toepassing op de energieopslagfaciliteiten die onderworpen zijn aan de
Terugbetalingsverplichting.

9.4.2.2.1 Bepaling van het Vereist Volume

575.

Voor een gegeven AMT-MTU dat nog niet gedekt werd door § 574 bepaalt ELIA het Vereist
Volume als het hoogste volume dat naar verwachting zal reageren op een van de verschillende
referentieprijssignalen tijdens de AMT-MTU. ELIA hanteert hiervoor de volgende procedure:

i. Voor elke tijdseenheid van de Balanceringsmarkt binnen de AMT-MTU neemt ELIA het
hoogste Geassocieerd Voiume waarvoor de positieve onbaiansprijs geiijk of hoger was dan
de (Partiéle) Aangegeven Balanceringsprijs (of nul MW als geen enkele prijs werd
overschreden). Dit resulteert in een reeks van x volumes, waarbij x het aantal
tijdseenheden van de Balanceringsmarkt binnen een AMT-MTU is. Elk volume heeft
betrekking op een specifieke MTU van de Balanceringsmarkt.

ii. Voor elke tijdseenheid van de Intradaymarkt binnen de AMT-MTU berekent ELIA het
gemiddelde volume van de in stap i) bepaalde x volumes. Dit resulteert in een reeks van y
volumes, waarbij y het aantal tijdseenheden van de Intradaymarkt binnen een AMT-MTU
is. Elk volume heeft betrekking op een specifieke MTU van de Intradaymarkt.

iii. Voor elke tijdseenheid van de Intradaymarkt in het AMT-M neemt ELIA het maximum
tussen het in stap ii) bepaalde volume en het hoogste Geassocieerd Volume waarvoor de
Referentieprijs op de Intradaymarkt gelijk of hoger was dan de (Partiéle) Aangegeven
Intradayprijs (of nul MW als geen enkele prijs werd overschreden). Dit resulteert in een
reeks van y volumes, waarbij y het aantal segmenten van de Intradaymarkt binnen een
AMT-MTU is. Elk volume heeft betrekking op een specifiek segment van de Intradaymarkt.

iv. ELIA berekent het gemiddelde van de volumes in de in stap iii) bepaalde reeks. Dit
resulteert in één waarde.

v. Het Vereist Volume voor een gegeven AMT-MTU is de hoogste van twee waarden, namelijk
enerzijds het volume dat bepaald is in stap iv) en anderzijds het hoogste Geassocieerd
Volume waarvoor de Referentieprijs voor de Day-aheadmarkt bij de gekozen NEMO
overeenkomstig sectie 8.7.2 gelijk of hoger was dan de (Partiéle) Aangegeven Day-
aheadprijs in de AMT-MTU. Het Vereist Volume is nul MW als geen enkele prijs werd
overschreden.

ELIA gebruikt het Vereist Volume voor de Beschikbaarheidscontroles tijdens AMT-MTU's.
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9.4.2.2.2 Bepaling van de Aangegeven Marktprijs

576.

577.

578.

Voor een gegeven AMT-MTU bepaalt ELIA de Aangegeven Marktprijs als de Aangegeven Prijs
voor de Day-aheadmarkt met een geassocieerd volume dat overeenstemt met het Vereist
Volume.

De Aangegeven Marktprijs is een samenstelling van de (Partiéle) Aangegeven Day-aheadprijs.
Elke prijs is geassocieerd met het volume dat overeenstemt met de (Partiéle) Aangegeven
Intradayprijs of Balanceringsprijs. Vervolgens bepaalt ELIA dit door de volgende procedure
toe te passen:

i Voor elke MTU van de Balanceringsmarkt die voorkomt in de loop van een AMT-MTU
behoudt ELIA de x (Partiéle) Day-aheadprijs dat overeenstemt met x Geassocieerde
Volumes bekomen bij stap i. in sectie 9.4.2.2.1 om het Vereist Volume te bepalen.

ii. Voor elke MTU van de Intradaymarkt die voorkomt in de loop van een AMT-MTU
berekent ELIA de gewogen gemiddelde prijs in functie van het volume van de “x” prijs
bepaald in stap i. Dit levert een geheel van prijzen y, waarbij y het aantal segmenten
is van de Intradaymarkt in de loop van een AMT-MTU. Elke prijs komt overeen met
een specifiek segment van de Intradaymarkt. Elke prijs is geassocieerd met het
overeenstemmende volume in het geheel van y volumes bekomen in stap ii. van sectie
9.4.2.2.1 om het Vereist Volume te bepalen.

iii. ELIA behoudt de prijzen y die overeenstemmen met de volumes y bekomen in stap
iii. in sectie 9.4.2.2.1 om het Vereist Volume te bepalen.

iv. ELIA bepaalt de Aangegeven Marktprijs als de gewogen gemiddelde in functie van het
volume van alle prijze van het geheel bekomen in stap iii.

ELIA gebruikt de door een CMU Aangegeven Marktprijs voor een MTU t (DMP(CMU,4,t)) om de
terugbetalingsverplichting te bepalen (zie hoofdstuk 12).

ELIA brengt de CREG op de hoogte van de aangegeven prijzen en de evolutie ervan die
aanleiding zou kunnen geven tot vermoedens over anti-competitief gedrag. Dergelijk gedrag
omvat, maar is niet beperkt tot, gedrag dat tot doel heeft de Terugbetalingsverplichtingen te
ontlopen of een consistente aangifte van Aangegeven of partiéle Aangegeven Intraday- of
Balanceringsprijzen die lager zijn dan hun tegenhangers op de de Day-aheadmarkt.

Deze sectie vervalt indien de bepaling van het Koninklijk Besluit “Methodologie” waarop sectie
12.3.1.2.3 steunt wordt opgeheven met dien verstande dat de opheffing in werking moet
treden voor de uiterlijke datum voor de indiening van de Biedingen bedoeld in § 310.

9.4.3 Bepaling van de Verplichte Capaciteit en de

Beschikbare Capaciteit

9.4.3.1 Bepaling van de Verplichte Capaciteit

9.4.3.1.1 Algemene bepalingen

579. De CMU moet op elke AMT-MTU afzonderlijk gedurende een AMT-moment een Beschikbare
Capaciteit verstrekken die minstens gelijk is aan zijn Verplichte Capaciteit.

580. De methode om de Verplichte Capaciteit te bepalen hangt af van het gegeven of de CMU een
CMU is met of zonder Energiebeperking(en).
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581.

9.4.3.1.2CMU zonder Energiebeperking(en)

Voor CMU's zonder Energiebeperking(en) is de Verplichte Capaciteit voor iedere AMT-MTU
gelijk aan de Totale Gecontracteerde Capaciteit?®> die op de AMT-MTU van toepassing is,
verminderd met de Aangekondigde Niet-beschikbare Capaciteit gedurende de dagen van
Gepland Onderhoud. Dit wordt voorgesteld door de volgende formule:

Pyerpiicnte (CMU, t) = Totale Gecontracteerde Capaciteit(CMU, t)
- PAangekondigd,Onbeschikbaar,Onderhoud (CMU' t) : Reductiefactor(CMU, t)

Waarbij:

- Totale Gecontracteerde Capaciteit (CMU,t) is de som van alle Gecontracteerde Capaciteiten
van de CMU op zowel de Primaire en Secundaire markt, met een Transactieperiode die t
bevat; en

- PAangekondigd,Niet—beschikbaar,Onderhoud (CMU, t) is de Aangekondigde Niet-beschikbare
Capaciteit, berekend in overeenstemming met § 517, voor alle AMT MTU’s t die plaats
vinden op dagen met Gepland Onderhoud. Deze waarde is gelijk aan nul voor alle AMT
MTU'’s t die niet plaats vinden op dagen met Gepland Onderhoud.

- Reductiefactor (CMU,t) is de gewogen gemiddelde Reductiefactor van alle Transacties in
bijlage A van het Capaciteitscontract van de CMU die de
Totale Gecontracteerde Capaciteit(CMU,t) vormen gedurende AMT-MTU ¢, berekend
overeenkomstig de definitie uit hoofdstuk 3;.

9.4.3.1.3 CMU met Energiebeperking(en)

582. CMU's met Energiebeperking(en) moeten de Dienst leveren in overeenstemming met hun

Dienstverleningsniveau (SLA), namelijk:
- voor de duur van de uren die zijn gespecificeerd in de SLA van de CMU; en
- voor één activatie per dag.

De MTU’s voor één dag waarin de CMU haar capaciteit levert in overeenstemming met haar
SLA worden gedefinieerd als SLA-MTU'’s.

ELIA bepaalt de SLA-MTU’s voor elke dag waarin zich een Aanzet tot Beschikbaarheidscontrole
voordoet uit de MTU'’s :

- die de bovenvermelde SLA-beperkingen niet overschrijden; en
- waarin ELIA (ex-post) waarneemt dat de CMU haar capaciteit heeft ingezet, en

- waarvoor de dispatching overeenstemt met de (Partiéle) Aangegeven Prijzen (alleen van
toepassing op CMU's zonder verplicht Dagelijks Programma) overeenkomstig sectie 9.4.2.

De bepaling van de SLA MTU’s wordt uitgelegd in bijlage 18.3.4. De methodologie is
verschillend voor CMU’s met een Dagelijks Programma (18.3.4.1) en zonder Dagelijks
Programma (18.3.4.2).

nverminderd de toegepaste formule bestaat deze capaciteit uit een 'gereduceerde’ hoeveelheid voor ex-ante Transacties en een 'niet-
r veelh

id voor ex-nost Transacties

el voor ex-post 1saciies.
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583.

584.

De bepaling van de Verplichte Capaciteit is afhankelijk van het feit of de AMT-MTU al dan niet
een SLA MTU is.

Op AMT-MTU'’s die SLA-MTU'’s zijn wordt de Verplichte Capaciteit van de CMU bepaald als de
som van de niet-gereduceerde ex-ante Totale Gecontracteerde Capaciteiten en de ex-post
aankopen en verkopen van verplichtingen op de Secundaire Markt (overeenkomstig sectie
10.5.3), verminderd met de Aangekondigde Niet-beschikbare Capaciteit die plaats vinden op
dagen met Gepland Onderhoud (overeenkomstig sectie 9.3.2). Dit wordt weergegeven door
de volgende formule:

PVerplicht(CMU: t) =

Totale Gecontracteerde Capaciteit,y_gnte (CMU, t)
Reductiefactor (CMU, t)

- PAangekondigd,Onbeschikbaar,Onderhoud (CMU: t)

+ Gecontracteerde Capaciteit(CMU, t) ox_post

Waarbij:
-t een tijdseenheid is die wordt uitgedrukt als een AMT-MTU; en

- Totale Gecontracteerde Capaciteite,_qam. (CMU,t)?* de Totale Gecontracteerde Capaciteit is die
wordt vastgesteld op het ogenblik van de sluiting voor de ex-ante transacties op de
Secundaire Markt; en

- Gecontracteerde Capaciteit(CMU,t)qx_pose d€ SOM is van de Gecontracteerde Capaciteiten die
ex-post op de Secundaire Markt zijn gekocht of verkocht, waarbij verkopen als negatief
worden geteld en aankopen als positief; en

- Reductiefactor (CMU,t) is de gewogen gemiddelde Reductiefactor van alle Transacties in
bijlage A van het Capaciteitscontract van de CMU die de
Totale Gecontracteerde Capaciteityy_gne (CMU,t) vormen gedurende AMT-MTU t, berekend
overeenkomstig de definitie uit hoofdstuk 3;.

- Puangekondigd.onbeschikbaar.ondernoua (CMU, t) is de Aangekondigde Niet-beschikbare Capaciteit,
berekend in overeenstemming met § 517, voor alle momenten t die plaats vinden op
dagen met Gepland Onderhoud. Deze waarde is gelijk aan nul voor alle momenten ¢ die
niet plaats vinden op dagen met Gepland Onderhoud.

Op AMT-MTU'’s die geen SLA-MTU’s zijn is de Verplichte Capaciteit gelijk aan de som van de
ex-post aankopen en verkopen van verplichtingen op de Secundaire Markt, toegelaten volgens
sectie 10.5.3, met een Transactie Periode die de AMT MTU bevat. Dit wordt gedefinieerd door
de volgende formule:

Pyerpiicnt (CMU, t) = Gecontracteerde Capaciteit (CMU,t) ex_post
Waarbij:
-t een tijdseenheid is die wordt uitgedrukt als een AMT-MTU; en
- Gecontracteerde Capaciteit(CMU, t).»_p0s:%° Stelt de Gecontracteerde Capaciteit ex-post op

de Secundaire Markt voor, berekend als de som van de gekochte capaciteiten ex-post
verminderd met de verkochte capaciteiten ex-post.

24 Onverminderd de toegepaste formule vertegenwoordigt deze capaciteit een 'ge

25 Onverminderd de t

duceerde' hoeveelheid.

r
derd de toegepaste formule vertegenwoordigt deze capaciteit een 'niet-gereduceerde’ hoeveelheid.
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9.4.3.2 Bepaling van de Beschikbare Capaciteit

9.4.3.2.1 Algemene principes

585. Deze sectie beschrijft de regels voor het bepalen van de Beschikbare Capaciteit. De informatie
die ELIA ontvangt van CMU's met en zonder Dagelijks Programma verschilt. ELIA past daarom
verschillende methodes toe om de Beschikbare Capaciteit voor beide types CMU's te bepalen.

Voor de Beschikbare Capaciteit die wordt bepaald, kan het statuut van de beschikbaarheid
Bewezen of Niet-bewezen Beschikbaarheid zijn afhankelijk of de CMU (Partiéle) Aangegeven
Prijzen indient of deelneemt aan frequentiegerelateerde Ondersteunende Diensten of aan
Redispatching Services. Voor elke component van de Beschikbare Capaciteit wordt in deze
sectie expliciet aangegeven welk deel Bewezen of Niet-bewezen Beschikbaarheid is. Beide
types worden als gelijkwaardig beschouwd voor het bepalen van de Beschikbare Capaciteit,
maar ELIA gebruikt dit onderscheid om de behoefte aan Beschikbaarheidstests op CMU's te
identificeren (volgens sectie 9.5).

586. In het geval van een CMU die is gecontracteerd in meerdere CRM’s van verschillende landen
past ELIA de regels toe die worden uiteengezet in artikel 19 van het ACER-besluit?® met
betrekking tot buitenlandse deelname in capaciteitsmechanismes door het pro-rata principe
toe te passen zoals uitgelegd in het vermelde artikel.

587. Indien een of meer Leveringspunten en de Geassocieerde Leveringspunt(en)
geprekwalificeerd zijn in een of meer frequentiegerelateerde ondersteunende diensten of (op
vrijwillige of verplichte basis) ze aanbiedt voor de redispatching service, zal ELIA deze
deelname in rekening brengen om de Beschikbare Capaciteit van de Leveringspunten en de
Geassocieerde Leveringspunten te bepalen. frequentiegerelateerde ondersteunende diensten
omvatten:

- Frequentiebegrenzingsreserve (FCR)

- Automatische Frequentieherstelreserve (aFRR)

- Manuele frequentieherstelreserve (mFRR)

De bepaling van deze correcties wordt uiteengezet in bijlage 18.3.5.

588. Wegens verschillende beschikbaarheden van gegevens met betrekking tot hun
frequentiegerelateerde Ondersteunende Diensten kunnen correcties voor Onrechtstreekse
Buitenlandse Capaciteiten anders zijn. Hun respectievelijke methodologieén worden uitgelegd
in bijlage 18.3.5.2.

Correcties voor Onrechtstreekse Buitenlandse Capaciteiten worden enkel uitgevoerd wanneer
de gegevens met betrekking tot frequentiegerelateerde Ondersteunende Diensten en
Redispatching Services beschikbaar kunnen worden gemaakt door de Buitenlandse TSO.

589. Voor Leveringspunten op laagspanning worden de correcties alleen uitgevoerd wanneer de
Laagspanningsleveringsgroep qua samenstelling volledig identiek is aan de Reserve Providing
Group die gebruikt wordt om de frequentiegerelateerde Ondersteunende Diensten of
Redispatching Services te contracteren

590. ELIA houdt rekening met de deelname van de Leveringspunten van de CMU aan Redispatching
Services en frequentiegerelateerde Ondersteunende Diensten vanaf:

26 ACER-besluit over gemeenscha
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- de dag na de succesvolle prekwalificatie voor Redispatching Services of
frequentiegerelateerde Ondersteunende Diensten, indien de notificatie door ELIA voor
11:00 heeft plaatsgevonden; of

- twee dagen na de succesvolle prekwalificatie voor Redispatching Services of
frequentiegerelateerde Ondersteunende Diensten, indien de notificatie door ELIA na 11:00
heeft plaatsgevonden.

De resulterende volumes worden gebruikt om de finale Beschikbare Capaciteit, de Bewezen
Beschikbaarheid en het Actief Volume te bepalen.

9.4.3.2.2 Bepaling van de Beschikbare Capaciteit voor CMU’s met

591.

592.

593.

Dagelijks Programma

Voor iedere MTU t tijdens de Leveringsperiode Y is de Beschikbare Capaciteit van een CMU
met Dagelijks Programma gelijk aan de Maximaal Resterende Capaciteit die genoteerd staat
in de laatst geaccepteerde notificatie die van toepassing is op MTU t. In het geval er geen
beperkingen zijn aangegeven op MTU t is de Beschikbare Capaciteit gelijk aan het laatst
bijgewerkte Nominaal Referentievermogen van de CMU, in overeenstemming met § 519. Deze
Beschikbare Capaciteit wordt gesplitst in Bewezen Beschikbaarheid en Niet-bewezen
Beschikbaarheid.

Voor iedere CMU met Dagelijks Programma en voor iedere MTU t, bepaald ELIA de Niet-
bewezen Beschikbaarheid als volgt:

PBeschikbaur,nist—bewezen (CMU' t) = PBeschikbaar (CMU, t) - PBeschikbaar,bewezen(CMUa t)
Waarbij:

- Pgeschikbaar(CMU,t) de Beschikbare Capaciteit is van de CMU tijdens MTU ¢, in
overeenstemming met § 591

- (CMU,t) de Bewezen Beschikbare Capaciteit is, berekend volgens § 593.

Voor een CMU met Dagelijks Programma wordt de Bewezen Beschikbaarheid bepaald op basis
van het Gemeten Vermogens.

In het geval dat, één of meerdere, correct aangegeven - zoals vermeld in § 587 -
Leveringspunt(en) en Geassocieerde Leveringspunt(en) is (zijn) geselecteerd in één of
meerdere biedingen voor frequentiegerelateerde Ondersteunende Diensten, of deelnemen aan
Redispatching Services voor de periode bestreken door de AMT MTU, corrigeert ELIA de
Gemeten Vermogensvoor dit(deze) Leveringspunt(en). De bewezen beschikbaarheid wordt als
volgt berekend:

PBeschikbaar,bewezen(CMUI t) = MIN(PBeschikbaar (CMU, t); _PGemeten (CMU, t) + Vcorrectie (CMU, t))
Waarbij:

- Pgeschikvaar(CMU,t) is de Beschikbare Capaciteit van de CMU tijdens MTU ¢, in
overeenstemming met § 591; en

- Pgemeten(CMU,t) is het Gemeten Vermogen voor de CMU en de AMT MTU; en
- Veorrectie(CMU, t) is een correctie voor de deelname van de CMU aan frequentiegerelateerde

Ondersteunende Diensten en Redispatching Services tijdens MTU t, berekend volgens
bijlage 18.3.5.
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9.4.3.2.3 Bepaling van de Beschikbare Capaciteit voor CMU’s zonder

594.

595.

596.

Dagelijks Programma
ELIA bepaalt de Beschikbare Capaciteit voor CMU’s zonder Dagelijks Programma op basis van:

- De (Partiéle) Aangegeven Prijzen (volgens sectie 9.4.2) van de CMU; en

- Het laatst bijgewerkte Nominaal Referentie Vermogen van de CMU (volgens sectie 5.6);
en

- Het Gemeten Vermogen van de CMU; en
- De Maximaal Resterende Capaciteit van de CMU (volgens sectie 9.3.1); en

- Elke deelname van de CMU aan frequentiegerelateerde Ondersteunende Diensten of
Redispatching Services

Voor een CMU zonder Dagelijks Programma berekent ELIA de Beschikbare Capaciteit als volgt:
Pgeschikbaar (CMU, t) = MIN (Voct (CMU, t) + (NRP(CMU, t) = Vyer (CMU, ) ); Pmax resterena (CMU, t))

Waarbij:

-t een tijdseenheid is uitgedrukt als een MTU; en

- Vuee(CMU, t) het Actief Volume is, bepaald in navolging van sectie 9.4.3.2.3.1; en

- NRP(CMU,t) is het laatst bijgewerkte Nominaal Referentievermogen in navolging van sectie
5.6; en

- Ver(CMU,t) is het Vereist Volume in navolging van sectie 9.4.2.2; en
- Pyaxresterena (CMU, t) is het Maximaal Resterend Vermogen.

Voor een CMU zonder Dagelijks Programma berekent ELIA de Bewezen Beschikbaarheid als
volgt:

Pyeschikbaar pewezen (CMU,t) = MIN (Pmax,resterend (CMU, t); Vgee (CMU, t))
Waarbij:
- Phaxresterena(CMU,t) is het Maximaal Resterend Vermogen; en

V,.:(CMU, t) het Actief Volume is, bepaald in navolging van sectie 9.4.3.2.3.1.

9.4.3.2.3.1 Bepaling van het Actief Volume

597.

598.

Het Actief Volume meet het deel van de capaciteit van de CMU dat heeft gereageerd op
marktprijssignalen, in overeenstemming met de (Partiéle) Aangegeven Prijzen in sectie 9.4.2.

ELIA bepaalt het initiéle Actief Volume voor elk Leveringspunt en de Geassocieerde
Leveringspunt(en) afzonderlijk. Het Actief Volume wordt vervolgens berekend over alle
Leveringspunten en Geassocieerde Leveringspunten heen, waarbij telkens ook rekening wordt
gehouden met de deelname van deze punten aan frequentiegerelateerde Ondersteunende
Diensten en Redispatching Services.

15/05/2025 Werkingsregels van het CRM- Versie 5 180



MONITEUR BELGE — 23.07.2025 — BELGISCH STAATSBLAD

62101

Belgisch Staatsblad d.d. 23-07-2025

http://www.emis.vito.be

<feMmis

599.

600.

601.

602.

603.

Voor een Leveringspunt i dat capaciteit levert door de mogelijkheid om energie in het
elektriciteitsnet te injecteren en voor een AMT-MTU ¢, is dit volume gelijk aan de injectie op
het Leveringspunt. Ze wordt aan de hand van de volgende formule bepaald:

VAct,initieel,i(t) = _PGemetenJi(t)
Waarbij:

- P

gemeten.i(t) et Gemeten Vermogen is voor het Leveringspunt i tijdens de AMT-MTU t.

Voor een Leveringspunt i dat capaciteit biedt door de mogelijkheid om de afname van het
elektriciteitsnet te verminderen (zoals aangeven in de informatie die ingediend wordt volgens
sectie 5.2.3.1.1) en voor een AMT-MTU ¢, is het volume gelijk aan de vermindering van de
afname op het Leveringspunt. Ze wordt aan de hand van de volgende formule bepaald:

VAct,initieel,i(t) = Max{PBaseline,i(t)_Pgemeten,i(t); 0}
Waarbij:

P

gemeten.i(t) et Gemeten Vermogen is voor het Leveringspunt i en de AMT-MTU ¢;

- Pggseiinei(t) de Baseline is voor het Leveringspunt i en de AMT-MTU t, bepaald
overeenkomstig bijlage 18.3.2 of bijlage 18.3.3.

Het initiéle Actief Volume van de CMU voor de AMT-MTU ¢t is de som van de initiéle Actieve
Volumes op de Leveringspunten en de Geassocieerde Leveringspunt(en). Het wordt berekend
aan de hand van de volgende formule:

Npp

VAct,initieel(CMUr t) = Z VAct,initieel,i(t)

i=1
Waarbij:
npp het aantal Leveringspunten en de Geassocieerde Leveringspunten voor de CMU is.

Tijdens de Beschikbaarheidscontrole mag ELIA het Actieve Volume van een Leveringspunt
stroomafwaarts van een Toegangspunt vergelijken met metingen in:

- het overeenkomstige Toegangspunt voor een Leveringspunt aangesloten op het ELIA-Net;

- het overeenkomstige CDS Markttoegangspunt voor een Leveringspunt aangesloten op een
CDS (CDS aangesloten op het ELIA-Net).

In geval van onregelmatigheden mag ELIA aanvullende uitleg vragen aan de
Capaciteitsleverancier.

In het geval dat één of meerdere Leveringspunt(en) geselecteerd is (zijn) met één of meerdere
energie biedingen voor Frequentiegerelateerde Ondersteunende Diensten of deelgenomen
heeft (hebben) aan Redispatching Services voor een periode die de AMT MTU bevat, zal ELIA
het initieel Actief Volume, zoals bepaald in § 601, voor dit (deze) Leveringspunt(en)
corrigeren door de correctie V., ectie(CMU,t) toe te voegen. Deze correctie worden bepaald
volgens bijlage 18.3.5. Het finale Actieve Volume wordt weergegeven door volgende formule:

Vact (CMU- t) = VAct,initieel (CMU' t) + Veorrectie (CMU: t)
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9.5

9.5.1 Modaliteiten

9.5.1.1 Het besluit om een Beschikbaarheidstest te verrichten

604. ELIA kan via onaangekondigde Beschikbaarheidstests nagaan of een Capaciteitsleverancier de
Beschikbaarheidsverplichting voor elk van zijn CMU's naleeft.

605. ELIA kan tot drie keer een succesvolle test op een CMU uitvoeren in de Winterperiode en tot
één keer buiten de Winterperiode. ELIA kan bovendien maximaal één keer de volledige duur
van het (eventuele) SLA met succes testen per Leveringsperiode. Een test is succesvol als
tijdens elk kwartier tussen het kwartier van het begin en het kwartier van het einde van de
test nul MW Ontbrekende Capaciteit wordt vastgesteld. Zolang de limiet van de succesvolle
Beschikbaarheidstests niet is bereikt, kan ELIA Beschikbaarheidstests blijven uitvoeren voor
de betreffende CMU.

606. Een CMU wordt alleen getest voor zijn volledige SLA (indien van toepassing) als hij de vorige
Beschikbaarheidstest in dezelfde Leveringsperiode niet heeft doorstaan.

607. ELIA kiest het moment en de CMU's waarop de Beschikbaarheidstest wordt uitgevoerd volgens
een procedure die niet openbaar wordt gemaakt. De procedure wordt voorgelegd aan en
goedgekeurd door de CREG. Eventuele herzieningen van deze procedure zijn in te dienen ter
goedkeuring van de CREG, in voorkomend geval, op vraag van de CREG, op het moment van
indiening van de Werkingsregels.

De selectie van de CMU's is gebaseerd op criteria zoals, maar niet beperkt tot:

- de hoeveelheid Bewezen Beschikbaarheid ten opzichte van de Verplichte Capaciteit;
- de Beschikbaarheidstests waarvoor de CMU in het verleden niet geslaagd is;

- de Ontbrekende Capaciteit tijdens de Beschikbaarheidscontrole;

- de correlaties van de volumes van de CMU die op prijssignalen hebben gereageerd met
de overeenkomstig sectie 9.4.2 meegedeelde prijzen.

De selectieprocedure bevat voorzieningen om Beschikbaarheidstesten op dagen met een
bijzonder laag risico op bevoorradingsproblemen te vermijden.

608. Parallel met de bepaling van de AMT-prijs, zoals beschreven in sectie 9.4.1.2, voert ELIA een
analyse uit van de hoeveelheid voorspelde schaarstemomenten in de simulaties zoals
beschreven in § 550. Indien in juni, juli en augustus van de simulatie geen
schaarstemomenten worden verwacht, worden gedurende deze maanden van de
Leveringsperiode geen Beschikbaarheidstesten uitgevoerd op een CMU, tenzij tijdens de
Beschikbaarheidscontrole in de laatste twaalf maanden voor deze CMU Ontbrekende Capaciteit
is vastgesteld.

609. De Capaciteitsleverancier kan ELIA ook om een Beschikbaarheidstest verzoeken om te voldoen
aan de voorwaarden voor het herstel van de oorspronkelijke vergoeding na een neerwaartse
herziening wegens drie AMT-momenten en/of Beschikbaarheidstests waarin Ontbrekende
Capaciteit werd vastgesteld (overeenkomstig sectie 9.6). Deze tests vereisen de operationele
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610.

611.

goedkeuring van ELIA en volgen dezelfde procedure als een Beschikbaarheidstest op initiatief
van ELIA.

Verschillende Beschikbaarheidstests voor dezelfde CMU vinden op verschillende
kalenderdagen plaats.

Alle kosten van de Beschikbaarheidstests worden gedragen door de Capaciteitsleverancier.

9.5.1.2 Notificatie van een Beschikbaarheidstest

612.

613.

614.

615.

ELIA instrueert de Capaciteitsleverancier over de uitvoering van een Beschikbaarheidstest via
de CRM IT-Interface alsook via e-mail tussen 09:00 en 09:30 de dag voordat de test
plaatsvindt. ELIA vermeldt in haar instructie het kwartier van het begin en het kwartier van
het einde van de Beschikbaarheidstest. De verwachte duur kan een van de twee onderstaande
opties zijn:

- de volledige SLA-duur (indien van toepassing, en enkel wanneer de voorwaarden uit §
606 zijn vervuld); of

- een kwartier.

De notificatie vermeldt het kwartier van het begin en het kwartier van het einde van de
Beschikbaarheidstest. De kwartieren van het begin en van heteinde bepalen de periode waarin
de Verplichte Capaciteit door ELIA zal worden geverifieerd. De kwartieren van het begin en
van het einde van de test worden door ELIA gespecifieerd. Binnen die periode moet de
Capaciteitsleverancier de Verplichte Capaciteit leveren (overeenkomstig sectie 9.5.2.1).

Vanaf het ogenblik van de notificatie mag de Capaciteitsleverancier geen verplichtingen van
de CMU op de Secundaire Markt verhandelen voor de periode tussen het kwartier van het
begin en het kwartier van het einde van de Beschikbaarheidstest. Bijgevolg worden alle
transacties op de Secundaire Markt voor de CMU voor de betreffende periode van de
Beschikbaarheidstest waarvan de Transactiedatum (overeenkomstig sectie 10.5.2)
plaatsvindt na het tijdstip van de notificatie van de Beschikbaarheidstest afgewezen
(overeenkomstig sectie 10.5.4.1).

Op uitdrukkelijk verzoek van de TSO of DSO kan een Test die werd geinstrueerd geannuleerd
worden wegens redenen in verband met systeemveiligheid.

Indien de CMU deel uitmaakt van een Gekoppelde Capaciteit, geeft ELIA tegelijkertijd
instructies voor een Beschikbaarheidstest aan elke CMU die deel uitmaakt van de Gekoppelde
Capaciteit met dezelfde kwartieren van het begin en van het einde en dezelfde testduur. De
CMU die deel uitmaken van een Gekoppelde Capaciteiten en die een gelijktijdige testinstructie
ontvangen, mogen verplichtingen op de Secundaire Markt uitwisselen, mits zowel de CMU van
de Koper van een Verplichting als de CMU van de Verkoper van een Verplichting deel uitmaakt
van de Gekoppelde Capaciteiten.

Bewezen Beschikbaarheid met het oog op de bepaling van het Resterend In Aanmerking
Komend Volume voor de Secundaire Markt, overeenkomstig sectie 10.4.8.2, voor ex-post
transacties in het bovenvermelde geval is gelijk aan de Beschikbare Capaciteit zoals bepaald
in sectie 9.5.2.2.

Indien de Beschikbaarheidstest een Onrechtstreekse Buitenlandse Capaciteit of DSO-
gekoppelde Leveringspunten of een CDS-gekoppelde Leveringspunten wanneer het CDS is
gekoppeld aan het DSO-net betreft, brengt ELIA de relevante Buitenlandse TSO of DSO één
week voor de geplande Test op de hoogte.
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Wanneer de voorgestelde Test niet mogelijk is voor de Buitenlandse TSO of DSO wegens
systeemveiligheid brengt hij ELIA op de hoogte en stelt hij een alternatief Testmoment voor.

9.5.2 Bepaling van de Verplichte Capaciteit en de

Beschikbare Capaciteit

9.5.2.1 Bepaling van de Verplichte Capaciteit

616.

617.

Indien de Beschikbaarheidstest samenvalt met een AMT-moment, moet de
Capaciteitsleverancier zich houden aan de Verplichte Capaciteit voor de Beschikbaarheidstest
zoals bepaald in deze sectie, en niet aan de Verplichte Capaciteit voor de AMT-MTU's.

Voor de CMUs zonder Energiebeperking(en) gaat ELIA buiten de Winterperiode na of de CMU
in staat is om een ogenblikkelijk capaciteitsniveau te leveren dat de beschikbaarheid van de
Totale Gecontracteerde Capaciteit garandeert. ELIA test geen volumes die deel uitmaken van
de Aangekondigde Niet-beschikbare Capaciteit (overeenkomstig sectie 9.3.1). De Verplichte
Capaciteit wordt door de volgende formule bepaald:

Pyerpiicnt(CMU,t) = MIN(NRP(CMU, t)
— Ponpeschikbaar,aangekonaiga (CMU, t); Totale Gecontracteerde Capaciteit(CMU, t))

Waarbij:

618.

-t een kwartier is tussen het kwartie van het begin en het kwartier van het einde van
de Beschikbaarheidstest;

- NRP(CMU,t) het laatst bijgewerkte Nominaal Referentievermogen van de CMU is,
overeenkomstig sectie 5.6;

- Ponbeschikbaar aangekonaiga (CMU,t) de Aangekondigde Niet-beschikbare Capaciteit is,
bepaald overeenkomstig sectie 9.3.1;

- Totale Gecontracteerde Capaciteit(CMU,t) de Totale Gecontracteerde Capaciteit voor de
CMU is, vastgesteld op het moment van de notificatie van de Beschikbaarheidstest;

Deze Verplichte Capaciteit is alleen van toepassing tussen het kwartier van het begin en het
kwartier van het einde van de Beschikbaarheidstest.

Voor de CMUs met Energiebeperking en voor CMUs zonder Energiebeperking, tijdens de
Winterperiode, test ELIA of de CMU in staat is om een ogenblikkelijk capaciteitsniveau te
leveren dat de beschikbaarheid van de Totale Gecontracteerde Capaciteit (in
overeenstemming met de SLA indien van toepassing) garandeert, met inachtneming van de
toepasselijke Reductiefactor?’. ELIA test geen volumes die deel uitmaken van de
Aangekondigde Niet-beschikbare Capaciteit (overeenkomstig sectie 9.3.1). De Verplichte
Capaciteit wordt door de volgende formule bepaald:

Pyerplicne (CMU, t) = MIN(NRP(CMU, t)
Totale Gecontracteerde Capaciteit(CMU,t)
B POnbeschikbaar,Aangekondigd (CMU' t); Reductiefactor(CMU, t)

27 De resulterende capaciteit vertegenwoordigt een 'niet-ger.

ege duceerde' hoeveelheid.
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Waarbij:

-t een kwartier is tussen het kwartier van het begin en het kwartier van het einde van de
Beschikbaarheidstest;

- NRP(CMU,t) het laatst bijgewerkte Nominaal Referentievermogen van de CMU is,
overeenkomstig sectie 5.6;

- Ponpeschikbaar,aangekondiga(CCMU, t) de Aangekondigde Niet-beschikbare Capaciteit is, bepaald
overeenkomstig sectie 9.3.1;

- Totale Gecontracteerde Capaciteit(CMU,t) de Totale Gecontracteerde Capaciteit voor de CMU
is, vastgesteld op het moment van de notificatie van de Beschikbaarheidstest;

- Reductiefactor(CMU,t) berekend is in overeenstemming met de definitie in hoofdstuk 3.

Deze Verplichte Capaciteit is alleen van toepassing tussen het kwartier van het begin en het
kwartier van het einde van de Beschikbaarheidstest.

9.5.2.2 Bepaling van de Beschikbare Capaciteit

619. De Beschikbare Capaciteit binnen het kwartier van het begin en het kwartier van het einde
wordt vastgesteld als het deel van de capaciteit van de CMU dat op het testsignaal van ELIA
reageerde met een levering van energie. ELIA bepaalt een bijdrage voor elk Leveringspunt en
de Geassocieerde Leveringspunt(en) dat de CMU omvat.

620. Voor een Leveringspunt i dat capaciteit levert door het potentieel om energie in het
elektriciteitsnet te injecteren, is het gelijk aan de injectie op het Leveringspunt. Ze wordt aan
de hand van de volgende formule bepaald:

PBeschikbaar,initieel,i(t) = _Pgemeten,i(t)

Waarbij:

Pgemeteni(t) de 15-minutenmeting is in het Leveringspunt i gedurende kwartier ¢.
Voor een Leveringspunt i dat capaciteit biedt door het potentieel om de afname van het
elektriciteitsnet (volgens de informatie ingediend volgens sectie 5.2.3.1.1) te verminderen, is
het gelijk aan de vermindering van de afname op het Leveringspunt. Ze wordt aan de hand
van de volgende formule bepaald:

PBeschikbaar,initieel,i(t) = Max{PBaseline,i(t)_Pgemeten,i(t); 0}

Waarbij:
- Pgemeteni(t) de kwartiermeting is op het Leveringspunt i en kwartier ¢;
- Pgaseiinei(t) de Baseline per kwartier is voor het Leveringspunt i en het kwartier t, bepaald

in annex 18.3.2 of 18.3.3.

621. Voor de CMU wordt gedurende een kwartier t de Beschikbare Capaciteit bepaald als de som
van de Beschikbare Capaciteit voor de Leveringspunten. Dit wordt gedefinieerd door de
volgende formule:
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622.

623.

n
PBeschikbaar,initieel(CMU' t) = Z PBeschikbaar,initieel,i (t)
i=1

Waarbij:
- n het aantal Leveringspunten is voor de CMU en Geassocieerde Leveringspunten;

- Pgeschikbaar imitieer,i(t) d€ Beschikbare Capaciteit voor Leveringspunt i gedurende kwartier t
is.

De Beschikbare Capaciteit van de CMU is de som van de initi€éle Beschikbare Capaciteit bepaald
overeenkomstig § 621 en, desgevallend, de respectievelijke correcties voor de deelname aan
frequentiegerelateerde Ondersteunende Diensten en Redispatching Services, zoals bepaald in
bijlage 18.3.5.1 en bijlage 18.3.5.2. Ze wordt bepaald door de volgende formule voor de CMU
en AMT-MTU ¢:

PBeschikbaar (CMU, t) = PBeschikbaar,initieel(CMU' t) + Vcorrectie,(CMUr t)

Tijdens een Beschikbaarheidstest mag ELIA de Beschikbare Capaciteit van een Leveringspunt
stroomafwaarts van een Toegangspunt vergelijken met metingen in:

- Het overeenkomstige Toegangspunt voor een Leveringspunt aangesloten op het ELIA-Net;

- Toegangspunt overeenkomend met een Leveringspunt aangesloten op het net van een
Aangrenzende Transmissienetbeheerder;

- Toegangspunt overeenkomend met een Leveringspunt aangesloten op het net van een
DSO;

- Het overeenkomstige CDS Markttoegangspunt voor een Leveringspunt aangesloten op een
CDS (CDS aangesloten op het ELIA-Net).

In geval van onregelmatigheden mag ELIA aanvullende uitleg vragen aan de
Capaciteitsleverancier.

9.6

624.

625.

De Ontbrekende Capaciteit van een CMU vertegenwoordigt de hoeveelheid capaciteit die deze
CMU niet beschikbaar stelt, in tegenspraak met haar Beschikbaarheidsverplichting.

ELIA bepaalt de Ontbrekende Capaciteit van een CMU op basis van de informatie die wordt
verzameld tijdens de Beschikbaarheidscontrole en/of Beschikbaarheidstests van de CMU
(sectie 9.6.1).

De Capaciteitsleverancier wordt gesanctioneerd met een Onbeschikbaarheidspenaliteit voor
Ontbrekende Capaciteit op zijn CMU('s) (sectie 9.6.2).

ELIA stelt de Capaciteitsleverancier in kennis van eventuele Ontbrekende Capaciteit en
Onbeschikbaarheidspenaliteiten voor zijn CMU. De Capaciteitsleverancier heeft het recht om
eventuele Onbeschikbaarheidspenaliteiten te betwisten (sectie 9.8).
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In het geval van meerdere Onbeschikbaarheidspenaliteiten voor dezelfde CMU past ELIA een
escalatieprocedure voor penaliteiten toe (sectie 9.6.3).

9.6.1 Bepaling van Ontbrekende Capaciteit

626.

627.

De Ontbrekende Capaciteit van een CMU is gelijk aan het maximum van enerzijds, het
positieve verschil tussen de Verplichte en de Beschikbare Capaciteit tijden de
Beschikbaarheidscontrole (cf. sectie 9.4) of een kwartier tijdens een Beschikbaarheidstest (cf.
sectie 9.5) en het positieve verschil tussen de hoeveelheid Capaciteit die gecontracteerd was
door middel van een ex-post Transactie op de Secundaire Markt en de Bewezen
Beschikbaarheid voor een gegeven AMT-MTU gedurende de Beschikbaarheidscontrole (cf.
sectie 9.4). De hoeveelheid Beschikbare Capaciteit boven de Verplichte Capaciteit op een
gegeven moment wordt niet in aanmerking genomen bij het bepalen van de Ontbrekende
Capaciteit. ELIA neemt geen negatieve waarde voor de Ontbrekende Capaciteit in aanmerking.
De Ontbrekende Capaciteit voor de tijd ¢t wordt door de volgende formule bepaald:

MC(CMU,t) = Max(Pyerpiicnt (CMU,t) — Pgeschikpaar (CMU, t); Gecontracteerde Capaciteit(CMU, t) ex—post
— Bewezen Beschikbaarheid(CMU, t); 0)

Waarbij:

t een AMT-MTU of een kwartier is binnen een Beschikbaarheidstest;

- Pyerpucne(CMU, t) de Verplichte Capaciteit van de CMU is voor de tijd t;
- Pgeschikbaar (CMU, t) de Beschikbare Capaciteit van de CMU is voor de tijd t;

- Gecontracteerde Capaciteit(CMU, t).»_p0s¢ iS d& SOom van alle Gecontracteerde Capaciteiten die
ex-post op de Secundaire Markt aangekocht zijn;

- Bewezen Beschikbaarheid(CMU,t) is de hoeveelheid Bewezen Beschikbaarheid van de CMU
tijdens MTU t, bepaald volgens §§ 593 en 596.

Nadat ELIA de Ontbrekende Capaciteit heeft bepaald, bepaalt ELIA het gedeelte dat wordt
aangemerkt als Aangekondigde Ontbrekende Capaciteit, op basis van zowel de Ontbrekende
Capaciteit voor de tijd t, als de Aangekondigde Niet-beschikbare Capaciteit. De volgende
formule definieert hoe deze hoeveelheid wordt berekend:

AMC(CMUv t) = Min(POnbeschikbaar,Aangekondigd(CMUv t) ;MC(CMU, t))
Waarbij:

-t een AMT-MTU of een kwartier is binnen een Beschikbaarheidstest;

- Ponbeschikbaar,aangekondiga(t) de Aangekondigde Niet-beschikbare Capaciteit is die de tijd t
dekt;

- MC(CMU,t) de Ontbrekende Capaciteit van de CMU is voor de tijd t.
ELIA bepaalt de Onaangekondigde Ontbrekende Capaciteit (UMC) op basis van zowel de
Ontbrekende Capaciteit voor de tijd t als de Aangekondigde Ontbrekende Capaciteit voor de

tijd t die eerder is berekend. Deze hoeveelheid vertegenwoordigt de resterende Ontbrekende
Capaciteit voor de tijd t en wordt als volgt berekend:

UMC(CMU.t) = Max(MC(CMU.t) — AMC(CMU.t); 0)
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Waarbij:

-t een AMT-MTU of een kwartier is binnen een Beschikbaarheidstest;

- MC(CMU,t) de Ontbrekende Capaciteit van de CMU is voor het moment ¢;
- AMC(CMU,t) de Aangekondigde Ontbrekende Capaciteit is voor de tijd ¢.

Beide waarden AMC(CMU,t) en UMC(CMU,t) worden gebruikt om het bedrag van de
Onbeschikbaarheidspenaliteit te berekenen.

Bij wijze van uitzondering op § 627, indien er Ontbrekende Capaciteit vastgesteld is tijdens
een periode die aangegeven was als een periode met Gepland Onderhoud door de
Capaciteitsleverancier, in overeenstemming met sectie 9.3.2, zal alle Ontbrekende Capaciteit
tijdens deze periode beschouwd worden als Onaangekondigde Ontbrekende Capaciteit.

9.6.2 Berekening van de

628.

629.

630.

Onbeschikbaarheidspenaliteit

De Capaciteitsleverancier wordt gesanctioneerd met een Onbeschikbaarheidspenaliteit voor
Ontbrekende Capaciteit op zijn CMU('s). De Onbeschikbaarheidspenaliteit van een CMU wordt
bepaald voor het volledige AMT-moment of voor de duur van de Beschikbaarheidstest.

Om het bedrag van de Onbeschikbaarheidspenaliteit van een CMU te berekenen, past ELIA de
volgende parameters toe volgens deze sectie:

- de penaliteitsfactor die moet worden toegepast op de Ontbrekende Capaciteit; en
- de gewogen gemiddelde gecontracteerde waarde van de CMU op tijd t die overeenkomt
met de AMT-MTU of het kwartier binnen de Beschikbaarheidstest waarin de Ontbrekende

Capaciteit werd bepaald; en

- de duurtijd, uitgedrukt in MTU’s van het AMT-moment of in kwartieren van de
Beschikbaarheidstest, waarvoor de penaliteit geldt; en

- een constant getal, gedefinieerd als UP, dat overeenkomt met het volgens ELIA verwachte
aantal AMT-momenten gedurende dewelke ELIA de beschikbaarheid verifieert.

ELIA past de penaliteitsfactor toe afhankelijk van het type Ontbrekende Capaciteit en het
moment waarop deze zich voordoet (tijd t). Voor zowel Onaangekondigde als Aangekondigde
Ontbrekende Capaciteit hangt de penaliteitsfactor af van het seizoen waarin de Ontbrekende
Capaciteit werd gedetecteerd. De volgende tabel geeft een overzicht van de waarde van de
penaliteitsfactor X:

Penaliteitsfact 0,5 1,4 0,9
or (X)
Tabel 10: Waarde van de Penaliteitsfactor (X)
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631. De gewogen gecontracteerde waarde van een CMU op tijd t komt overeen met de

Capaciteitsvergoeding van elke Transactie van de CMU met een Transactieperiode die de tijd

t bestrijkt, gewogen met de hoeveelheid Gecontracteerde Capaciteit in de Transactie. De

waarde uitgedrukt in € per MW per jaar wordt bepaald door de volgende formule:

gewogen gecontracteerde waarde(CMU, t)
_ N .(Capaciteits vergoeding; » Gecontracteerde Capaciteit;)
- 2?’:1 Gecontracteerde Capaciteit;

Waarbij:

- N het aantal Transacties (op de Primaire Markt of Secundaire Markt) is met een
Transactieperiode die de tijd t bestrijkt, zijnde de AMT-MTU voor de
Beschikbaarheidscontrole (cf. sectie 9.4) of een kwartier tijdens een Beschikbaarheidstest
(cf. sectie 9.5) tijdens dewelke Ontbrekende Capaciteit werd vastgesteld.

632. De periode waarvoor de Onbeschikbaarheidspenaliteit wordt berekend, kan één van de
volgende zijn:

- het aantal kwartieren binnen de duur van de Beschikbaarheidstest (cf. sectie 9.5); of

- in het geval van een CMU met Energiebeperking(en), het aantal SLA-MTU'’s; of

- in alle andere gevallen, het aantal AMT-MTU’s begrepen in het beschouwde AMT-moment.

633. ELIA berekent de Onbeschikbaarheidspenaliteit voor elke periode overeenkomstig § 632 aan
de hand van de volgende formule:
Onbeschikbaarheids penaliteit [€]

1 T

= 0~ UP [z (1 + X) = gewogen gecontracteerde waarde(CMU,t) * UMC(CMU, t)
* t=1
T

+ z (14 X) x gewogen gecontracteerde waarde(CMU, t) * AMC(CMU, t)]
t=1

Waarbij:

- T de MTU’s van het AMT-moment of kwartieren van de Beschikbaarheidstest;

- Q de totale hoeveelheid AMT-MTU’s van het AMT-Moment of kwartieren van de
Beschikbaarheidstest;

- X28de penaliteitsfactor is die moet worden toegepast op de Ontbrekende Capaciteit voor
de tijd t (overeenkomstig Tabel 10);

- UMC(CMU,t)de Onaangekondigde Ontbrekende Capaciteit is op de tijd t, overeenkomstig
sectie 9.6.1;

- AMcC(CMU,t) de Aangekondigde Ontbrekende Capaciteit is op de tijd t, overeenkomstig
sectie 9.6.1;

- UP het aantal AMT-momenten is waarop ELIA verwacht dat de beschikbaarheid zal worden
gecontroleerd, namelijk vijftien. Dit is een grootteorde en geen beperking of een
minimumaantal AMT-momenten tijdens dewelke ELIA de beschikbaarheid effectief
verifieert;

28 De waarde van X is verschillend afhankeliik van de situatie
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634.

635.

636.

637.

- gewogen gecontracteerde waarde(CMU, t) zoals beschreven in § 631.

Er geldt een limiet op het totale bedrag van de Onbeschikbaarheidspenaliteiten die van
toepassing zijn op een Capaciteitsleverancier voor Transacties van een CMU gedurende één
Leveringsperiode en één maand, die voldoen aan de volgende voorwaarden:

- het betreft een Transactie van de Primaire Markt; of
- de Transactieperiode bestrijkt een of meer volledige Leveringsperiodes.

Er gelden geen limieten voor het totale bedrag van de Onbeschikbaarheidspenaliteiten die een
Capaciteitsleverancier kan ontvangen voor andere Transacties.

De limiet van de Onbeschikbaarheidspenaliteit voor de Leveringsperiode is gelijk aan de som
van de toegekende Capaciteitsvergoedingen voor de Leveringsperiode, vermenigvuldigd met
de respectieve Gecontracteerde Capaciteiten zoals geregistreerd op 31 oktober voorafgaand
aan de Leveringsperiode voor alle Transacties van de CMU die voldoen aan een van de twee
bovenstaande voorwaarden.

De limiet van de Onbeschikbaarheidspenaliteit voor één maand is gelijk aan twintig procent
van de som van de toegekende Capaciteitsvergoedingen voor de Leveringsperiode,
vermenigvuldigd met de respectieve Gecontracteerde Capaciteiten zoals geregistreerd op
31 oktober voorafgaand aan de Leveringsperiode voor alle Transacties van de CMU die voldoen
aan een van de twee bovenstaande voorwaarden.

Bovendien worden de transacties waarop de limiet van toepassing is niet langer opgenomen
in de bovenstaande berekening van de gewogen gecontracteerde waarde voor de rest van de
Leveringsperiode of maand voor respectievelijk de limiet voor de Leveringsperiode en de
maand.

9.6.3 Escalatieprocedure voor penaliteiten

638.

639.

640.

Een Capaciteitsleverancier met een CMU waarvoor ELIA Ontbrekende Capaciteit heeft
vastgesteld op drie afzonderlijke momenten tijdens dezelfde Leveringsperiode, is onderworpen
aan een neerwaartse herziening van zijn Maandelijkse Vergoeding (zoals gedefinieerd in het
Capaciteitscontract) en aan andere aanpassingen van zijn contractuele situatie,
overeenkomstig de bepalingen van deze sectie.

ELIA verlaagt de Maandelijkse Vergoeding van een CMU indien:

- de CMU drie keer niet voldoet aan zijn Beschikbaarheidsverplichtingen over een
Leveringsperiode, tijdens AMT-momenten en/of Beschikbaarheidstests. Deze drie
voorvallen hoeven niet opeenvolgend te zijn, maar dienen plaats te vinden op
verschillende kalenderdagen; en

- elk van deze mislukkingen een Onaangekondigde Ontbrekende Capaciteit vormt van meer
dan twintig procent van de Verplichte Capaciteit, vastgesteld tijdens een AMT-moment
en/of een Beschikbaarheidstest.

De Maandelijkse Vergoeding voor de Capaciteitsleverancier wordt verminderd met een factor
die gelijk is aan de maximale verhouding van de drie Ontbrekende Capaciteiten en de waarden
van de Verplichte Capaciteit die tijdens de drie voorvallen werden vastgesteld.

De Capaciteitsleverancier behoudt echter de initi€le Beschikbaarheidsverplichting en blijft
aansprakelijk voor mogelijke Onbeschikbaarheidspenaliteiten voor die CMU, volgens het
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641.

642.

643.

644.

645.

646.

647.

Capaciteitscontract voordat de Capaciteitsvergoeding werd verlaagd. De Gecontracteerde
Capaciteit verandert niet.

De neerwaartse herziening van de Maandelijkse Vergoeding is van toepassing vanaf het
ogenblik van de notificatie en wordt berekend pro-rata van het aantal dagen vanaf de dag dat
de derde het in gebreke blijven wordt vastgesteld, los van het feit of er een
contestatieprocedure werd opgestart. De schikking na contestatie kan worden verrekend in
een toekomstige factuur aan de Capaciteitsleverancier. Daarnaast houdt ELIA rekening met
de verlaging van het Nominaal Referentievermogen bij het actualiseren van de volumes in
overeenstemming met sectie 5.6.1.5.

Voor elke maand gedurende dewelke de Capaciteitsleverancier onderworpen is aan een
verminderde Maandelijkse Vergoeding, wordt de verminderde hoeveelheid voor die maand
toegevoegd als een penaliteit voor die maand. Deze penaliteit draagt bij aan de limiet van
Onbeschikbaarheidspenaliteiten voor een Leveringsperiode zoals gedefinieerd in § 634 voor
de Transacties van de CMU waarop die limiet van toepassing is.

Zodra de limiet voor de Leveringsperiode in kwestie bereikt is, wordt de oorspronkelijke
Maandelijkse Vergoeding hersteld voor de resterende lopende Leveringsperiode en wordt
berekend pro-rata het aantal dagen vanaf de dag dat de limiet werd bereikt.

Zodra de Capaciteitsleverancier de neerwaartse herziening ontvangt, moet de CMU drie
opeenvolgende keren tijdens een AMT-moment en/of Beschikbaarheidstest met succes zijn
Verplichte Capaciteit leveren om de oorspronkelijke Maandelijkse Vergoeding te herstellen.
Voor elk van deze drie voorvallen moet de totale Verplichte Capaciteit een Bewezen
Beschikbaarheid hebben.

De oorspronkelijke Maandelijkse Vergoeding wordt hersteld in het eerste maandelijkse rapport
van de leveringsactiviteiten vanaf de eerste dag na de derde succesvolle Beschikbaarheidstest
of geslaagd AMT-moment. De capaciteitsleverancier wordt verwittigd via het rapport van de
leveringsactiviteiten volgend op deze Beschikbaarheidstest of het geslaagd AMT-moment, en
de vergoeding voor die maand wordt berekend pro-rata het aantal dagen vanaf de eerste dag
na de derde succesvolle Beschikbaarheidstest of geslaagd AMT-moment.

De Capaciteitsleverancier kan een Beschikbaarheidstest (overeenkomstig sectie 9.5)
aanvragen bij ELIA met het oog op het herstel van de Capaciteitsvergoeding.

De neerwaartse herziening wordt automatisch verlengd tijdens de volgende Leveringsperiode
als er sprake is van meerjarige of opeenvolgende éénjarige Capaciteitscontracten indien de
Capaciteitsleverancier er niet in geslaagd is de initiéle Maandelijkse Vergoeding te herstellen
voor het einde van de Leveringsperiode gedurende dewelke de neerwaartse herziening is
toegepast.

Zolang de CMU haar Maandelijkse Vergoeding niet heeft hersteld, in overeenstemming met
§§ 643 tot en met 645, mag haar Capaciteitsleverancier in de hoedanigheid van Koper van
een Verplichting geen transactie voor deze CMU aangaan op de Secundaire Markt.

Indien ELIA tijdens een Beschikbaarheidstest of AMT-momenten voor deze CMU een nieuwe
Ontbrekende Capaciteit vaststelt die groter is dan de drie vorige - vooraleer drie succesvolle
tests of drie succesvolle leveringen op een AMT-moment uitgevoerd zijn - stuurt ELIA een
met deze laatste Ontbrekende Capaciteit bijgewerkte waarde van de neerwaartse herziening
van de Maandelijkse Vergoeding, overeenkomstig de procedure bedoeld in § 641 naar de
Capaciteitsleverancier. Deze bijwerking is van toepassing vanaf het ogenblik van de notificatie
aan de Capaciteitsleverancier.
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648.

Indien de Maandelijkse Vergoeding van de CMU tijdens twee opeenvolgende Periodes van
Capaciteitslevering neerwaarts werd herzien en de CMU er telkens niet in slaagde de
oorspronkelijke Capaciteitsvergoeding binnen twaalf weken na de notificatie van de
neerwaartse herziening via het maandelijkse rapport van de leveringsactiviteiten te herstellen,
verliest de Capaciteitsleverancier de mogelijkheid om de oorspronkelijke Maandelijkse
Vergoeding voor de CMU te herstellen. Alle aan de CMU toegewezen lopende en toekomstige
Gecontracteerde Capaciteiten worden verminderd in verhouding tot de permanente
vermindering van de Maandelijkse Vergoeding. Transacties die als gevolg daarvan een
Gecontracteerde Capaciteit van nul MW hebben, worden vervolgens stopgezet, inclusief de
geassocieerde rechten en verplichtingen.

9.7

649.

650.

Voor de CMUs zonder Dagelijks Programma vertegenwoordigt de Overcapaciteit de extra
hoeveelheid aan capaciteit die een CMU ter beschikking stelt bovenop haar Vereist Volume.

ELIA bepaalt de Overcapaciteit op basis van de informatie die ze verzamelt in het kader van
Beschikbaarheidscontroles van de CMU (sectie 9.7.1).

De Capaciteitsleverancier wordt voor een deel van de Overcapaciteit van zijn CMU(s)
gesanctioneerd met een Overcapaciteitspenaliteit (sectie 9.7.2).

ELIA brengt de Capaciteitsleverancier op de hoogte van enige Overcapaciteit en
Overcapaciteitspenaliteit van zijn CMU(s). De Capaciteitsleverancier heeft het recht om de
Overcapaciteitspenaliteit te betwisten.

9.7.1 Bepaling van de Overcapaciteit

651. De Overcapaciteit wordt enkel vastgelegd zodra het Vereist Volume gelijk is aan nul.
652. De Overcapaciteit van een CMU is gelijk aan het initieel Actief Volume beperkt tot de Verplichte
Capaciteit tijdens een AMT-MTU geverifieerd in het kader van een Beschikbaarheidscontrole
(zie sectie 9.4) die 20 percent van het Nominaal Referentievermogen overschrijdt. De
Overcapaciteit (OC) voor MTU t wordt vastgelegd door middel van de volgende formule:
0C (CMU,t) = Max(Min(Vace imitieet (CMU, ); Pyerpiicne(CMU, t)) — 0.2 * NRP(CMU, t); 0)
Waarbij :
- teen AMT-MTU is geverifieerd in het kader van een Beschikbaarheidscontrole;
- Vactinitieet (CMU, t) het initieel Actief Volume is van de CMU voor tijd t overeenkomstig sectie
9.4.3.2.3.1; en
- Pyerpuicne(CMU, t) de Verplichte Capaciteit is van de CMU voor tijd t, overeenkomstig sectie
9.4.3.1; en
- NRP(CMU,t) het laatst bijgewerkte Nominaal Referentievermogen is van de CMU,
overeenkomstig sectie 5.6.
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653. De Overcapaciteit is gelijk aan nul tijdens de AMT-MTU tijdens dewelke de CMU onderworpen
is aan Beschikbaarheidstests (cf. sectie 9.5).

9.7.2 Berekening van de Overcapaciteitspenaliteit

654. De Capaciteitsleverancier wordt gesanctioneerd met een Overcapaciteitspenaliteit op basis
van de Overcapaciteit berekend overeenkomstig § 652. De Overcapaciteitspenaliteit van een
CMU wordt bepaald voor de volledige duur van het AMT-moment.

655. ELIA past een penaliteitsfactor toe in functie van de spreiding tussen de prijsreferentie
(overeenkomstig § 566) en de Aangegeven Prijzen. Deze spreiding is het minimum tussen:

- Het verschil tussen ofwel de laagste Partiéle Aangegeven Day-aheadprijs, ofwel de
Aangegeven Day-aheadprijs en de referentieprijs op de Day-aheadmarkt; en

- Het verschil tussen ofwel de laagste Parti€éle Aangegeven Intradayprijs, ofwel de
Aangegeven Intradayprijs en de referentieprijs op de Intradaymarkt; en

- Het verschil tussen ofwel de laagste Partiéle Aangegeven Baloanceringsprijs, ofwel de
Aangegeven Balanceringsprijs en de onbalansprijs.

Volgend tabel vat de waarde van de toegepaste penaliteitsfactor F samen:

Prijsspreiding < 50 50€/MWh <= Prijsspreiding =
€/MWh Prijsspreiding < 100 100 €/MWh
€/MWh
Penaliteitsfactor 0 1 5

(F)

656. ELIA berekent de Overcapaciteitspenaliteit overeenkomstig § 632 voor elke periode op een
manier dat gelijkaardig is met sectie 9.6.2, met de volgende formule:

1
Q*UP

T
Overcapaciteitspenaliteit[€] = * z F * gewogengecontracteerdewaarde(CMU, t) * OC(CMU, t)
t=1

Waarbij:

- T de MTU’s van het AMT-moment zijn;

- Q@ de totale hoeveelheid AMT-MTU’s van het AMT-Moment is;

- UPhet aantal AMT-momenten is tijdens dewelke ELIA verwacht dat de beschikbaarheid
zal worden gecontroleerd, namelijk vijftien. Dit is een grootteorde en geen beperking of
een minimumaantal AMT-momenten tijdens dewelke ELIA de beschikbaarheid effectief
verifieert;

- F de penaliteitsfactor is zoals beschreven in §655;

- gewogen gecontracteerde waarde(CMU, t) is zoals beschreven in §631;

- 0c(cMU,t) is de Overcapaciteit zoals beschreven in Section 9.7.1.
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657.

Voor elke maand waarbij de Capaciteitsleverancier effectief onderworpen wordt aan een
Overcapaciteitspenaliteit, wordt de penaliteit voor de betreffende maand toegevoegd aan het
bedrag van de penaliteiten die bijdragen aan de limiet van Onbeschikbaarheidspenaliteiten
voor een Leveringsperiode, zoals beschreven in § 634, voor de Transacties van de CMU waarop
deze limiet van toepassing is.

9.8

9.8.1 Maandelijks rapport van de leveringsactiviteit

658. In overeenstemming met het Capaciteitscontract stuurt ELIA niet later dan de 15% dag van
maand M+2 de Capaciteitsleverancier een rapport van de leveringsactiviteiten voor zijn CMU’s
via de CRM IT-Interface. Dit rapport bestrijkt een volledige maand M en wordt aangemaakt
voor alle CMU’s die gerelateerd zijn aan een Transactie met een Transactieperiode die
(gedeeltelijk) overlapt met de maand M.

Het rapport bevat ten minste de volgende informatie voor alle AMT-MTUs die onderworpen

zijn aan de Beschikbaarheidscontrole, geselecteerd in navolging van § 557, en alle MTU’s

waarop een Beschikbaarheidstest plaats vond:

- datum en tijd; en

- de Beschikbare Capaciteit van de CMU in MW; en

- de Bewezen Beschikbaarheid en Niet-bewezen Beschikbaarheid van de CMU in MW; en

- de Verplichte Capaciteit van de CMU in MW; en

- de Ontbrekende Capaciteit van de CMU in MW; en

- de Aangekondigde en Onaangekondigde Ontbrekende Capaciteit van de CMU in MW; en

- de verhouding van de Onaangekondigde Ontbrekende Capaciteit en de Verplichte
Capaciteit van de CMU; en

- de Onbeschikbaarheidspenaliteit van de CMU in €;

- de Overcapaciteitspenaliteit van de CMU in €.

Bovenop de hierboven vermelde informatie en in navolging van § 641 deelt ELIA tevens de

volgende informatie mee in verband met de neerwaartse herziening in het rapport:

- of een neerwaartse herziening van de maandelijkse vergoeding al dan niet van toepassing
is op de CMU; en

- indien een neerwaartse herziening van toepassing is, de factor die toegepast zal worden
op de maandelijkse vergoeding, berekend in navolging van § 640; en

- indien een neerwaartse herziening van toepassing is, de totale hoeveelheid neerwaartse
herziening die wordt toegepast onder de vorm van een penaliteit, in navolging van § 642.

- Indien de neerwaartse herziening werd gestopt in de loop van maand M, het tijdstip
waarop de neerwaartse herziening gestopt werd.
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659.

- Indien de neerwaartse herziening permanent wordt toegepast.

ELIA informeert de CREG met betrekking tot de prestaties van de Capaciteitsleveranciers en
hun Gecontracteerde CMU’s tijdens de Leveringsperiode. ELIA stuurt daartoe de rapporten
van de leveringsactiviteiten van alle CMU’s gelinkt aan een Transactie die (gedeeltelijk) de
maand M dekt naar de CREG, één dag na het versturen van het rapport van de
leveringsactiviteiten naar de Capaciteitsleveranciers, in navolging van § 658.

Bovenop de hierboven vermelde rapporten van de leveringsactiviteiten verstuurt ELIA ook een
apart rapport naar de CREG die de volgende informatie omvat voor elke CMU gelinkt aan een
Transactie die (gedeeltelijk) overlapt met de maand M:

- De som van alle Onbeschikbaarheidspenaliteiten die zicht voordeden in maand M in €; en
- De som van alle Overcapaciteitspenaliteit die zich voordeden in maand M in €; en

- De totale Effectieve Terugbetalingsverplichting die zich voordeden in maand M in €; en

- De totale Effectieve Terugbetalingsversplichting die werd betaald door de
Capaciteitsleveranciers in maand M.

Tot slot omvat het rapport dat de eerste maand M van een Leveringsperiode betreft ook de
volgende informatie:

- De totale waarde van de Pre-leveringspenaliteiten gelinkt aan de Transactie in €; en
- De totale reductie van de Gecontracteerde Capaciteit van de Transactie in MW.

ELIA stuurt eveneens een maandelijks rapport van de tests, dat minstens de lijst van geteste
CMUs, het tijdstip, duur en resultaat van de test, en in voorkomend geval gevolgen ervan.

9.8.2 Verrekening van de

660.

661.

Beschikbaarheidsverplichting

De Capaciteitsleverancier stuurt een kredietnota voor de Onbeschikbaarheidspenaliteiten of
de Overcapaciteitspenaliteiten neerwaartse herziening van de Transacties van zijn CMU’s in
navolging van de voorwaarden uiteengezet in het Capaciteitscontract.

Het rapport van de leveringsactiviteiten, zoals beschreven in § 658, maakt deel uit van de
kredietnota verzonden door de Capaciteitsleverancier.

9.8.3 Betwisting

662.

Indien de Capaciteitsleverancier parameters of berekeningen betwist die leiden tot een
Onbeschikbaarheidspenaliteit en/of een Overcapaciteitspenaliteit of neerwaartse herziening,
heeft hij twintig Werkdagen vanaf de datum van de notificatie de tijd om ze te betwisten bij
ELIA. In dat geval moeten de Capaciteitsleverancier en ELIA onderhandelingen aangaan om
binnen zestig Werkdagen vanaf de datum van notificatie van de betwisting door de
Capaciteitsleverancier een minnelijke schikking te bereiken. ELIA en de Capaciteitsleverancier
kunnen elkaar indien nodig om aanvullende informatie verzoeken over de parameters in het
rapport van de leveringsactiviteit.
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Indien tussen de partijen binnen zestig Werkdagen een gedeeltelijk of volledig minnelijk
akkoord wordt bereikt, zal dit akkoord, in voorkomend geval, aanleiding geven tot een
creditnota voor het bedrag dat het voorwerp uitmaakt van het akkoord, in overeenstemming
met het Capaciteitscontract.

Als er binnen zestig Werkdagen geen gedeeltelijke of volledige overeenstemming wordt
gevonden, wordt er voor het betwiste bedrag of deel van het betwiste bedrag van de
Onbeschikbaarheidspenaliteit en/of de Overcapaciteitspenaliteit een aparte creditnota
opgesteld in overeenstemming met het Capaciteitscontract, en tegelijkertijd blijven beide
partijen inspanningen leveren om een minnelijke schikking te bereiken binnen de zestig
Werkdagen na het einde van de eerste periode van zestig Werkdagen.

Als tussen de partijen een minnelijke schikking wordt bereikt binnen de tweede periode van
zestig Werkdagen, zal die schikking in voorkomend geval leiden tot een corrigerende factuur
voor het bedrag waarvoor de aparte creditnota was opgesteld, in overeenstemming met het
Capaciteitscontract.

Als binnen zestig werkdagen nog steeds geen schikking is bereikt, starten de partijen de
geschilprocedure in overeenstemming met hoofdstuk 14.
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