
FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE,
K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

[C − 2024/009613]
3 OKTOBER 2024. — Koninklijk besluit tot wijziging van hoofd-

stuk 7.1. van Boek 1 en sommige delen van de Boeken 1, 2 en 3,
ingevoerd door het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot
vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op
laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de
elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de
installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie

VERSLAG AAN DE KONING

Sire,

Het koninklijk besluit dat de Minister van Werk en de Minister van
Energie aan u voorleggen, laat uwe Majesteit toe om hoofdstuk 7.1. van
deel 7 van boek 1 en sommige delen van boeken 1, 2 en 3 te wijzigen,
ingevoegd door het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot
vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op
laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de
elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de
installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie (in dit
verslag “koninklijk besluit van 8 september 2019” genoemd).

De drie voormelde thematische boeken vormen sinds 1 juni 2020 de
herstructurering van het Algemeen Reglement op de elektrische
installaties (AREI), dat bindend werd verklaard door het koninklijk
besluit van 10 maart 1981 voor de huishoudelijke installaties en
sommige lijnen van transport en verdeling van elektrische energie en
het koninklijk besluit van 2 september 1981 voor de elektrische
installaties in inrichtingen gerangschikt als gevaarlijk, ongezond of
hinderlijk en in inrichtingen beoogd bij Artikel 28 van het Algemeen
Reglement voor de Arbeidsbescherming. De drie boeken bevatten dus
de veiligheidsmaatregelen van toepassing op de elektrische installaties
op zeer lage spanning, op laagspanning en op hoogspanning.

Sinds de publicatie van de drie boeken wordt de herstructurering van
de veiligheidsmaatregelen voortgezet om de voortdurende evolutie
van de veiligheid van personen en goederen tegen de gevolgen van
elektriciteit te verzekeren, en met name om aan de technologische en
normatieve evolutie van elektrische installaties te beantwoorden.
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I. Algemene opmerkingen
Dit koninklijk besluit heeft vooral als doel:
1° de veiligheidsmaatregelen van boek 1 van het koninklijk besluit

van 8 september 2019 te laten evolueren betreffende:
a) elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning

van ruimten die een bad en/of douche bevatten;
b) de keuze en het gebruik van contactdozen die op laagspanning

worden gevoed.
2° het begrip “voor het publiek toegankelijke ruimte” dat wordt

gebruikt in de drie boeken van het koninklijk besluit van
8 september 2019 te definiëren en deze ruimte duidelijk te identificeren
in elke niet-huishoudelijke elektrische installatie.

Dit koninklijk besluit bevat ook de aanpassing van bepaalde huidige
termen in verband met de voormelde wijzigingen en de verbetering
van bepaalde dubbelzinnigheden van de huidige tekst voor een beter
begrip van de drie boeken van het koninklijk besluit van
8 september 2019.

Overgangsbepalingen (ruimten die een bad en/of een douche
bevatten en contactdozen gevoed op laagspanning) worden voorzien
voor projecten of werkzaamheden die in uitvoering zijn op het ogenblik
van de inwerkingtreding van dit koninklijk besluit en waarvoor de
gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname nog moet plaats-
vinden vanaf de inwerkingtreding van dit koninklijk besluit. Onder
projecten of werkzaamheden verstaat men dus de uitvoering van een
nieuwe elektrische installatie of de uitvoering van belangrijke wijzi-
gingen aan of uitbreidingen van een bestaande elektrische installatie.
De start van de uitvoering van het project of de werkzaamheden kan
bijvoorbeeld verbonden zijn met de offerte, de studie, de bouwvergun-
ning, de toekenning van de opdracht, de start van de werf.

II. Commentaar op de artikelen
De structuur van dit koninklijk besluit is als volgt:
1° artikelen 1 tot en met 32: wijzigingen aangebracht aan boek 1 van

het koninklijk besluit van 8 september 2019;
2° artikels 33 tot en met 42: wijzigingen aangebracht aan boek 2 van

het koninklijk besluit van 8 september 2019;
3° artikels 43 tot en met 59: wijzigingen aangebracht aan boek 3 van

het koninklijk besluit van 8 september 2019;
4° artikel 60: overgangsbepaling voor bestaande niet-huishoudelijke

elektrische installaties betreffende voor het publiek toegankelijke
ruimten;

5° artikel 61: inwerkingtreding van dit koninklijk besluit;
6° artikel 62: uitvoering van dit koninklijk besluit door de betrokken

ministers;
7° bijlage: vervanging van hoofdstuk 7.1. van boek 1 van het

koninklijk besluit van 8 september 2019.
Artikel 1:
Betreft onderafdeling 2.2.1.1. van deel 2 van boek 1 van het koninklijk

besluit van 8 september 2019 (algemene begrippen van kenmerken van
installaties).

Artikel 1 voert de nieuwe definitie in van een voor het publiek
toegankelijke ruimte.

De voor het publiek toegankelijke ruimte wordt beschouwd als een
ruimte die voor iedereen open is, d.w.z. een ruimte waar iedereen
naartoe kan gaan en zich kan verplaatsen zonder voorafgaande
toestemming, ongeacht of de toegang permanent of tijdelijk is, dan wel
aan voorwaarden gekoppeld wordt.

Artikel 2:
Betreft afdeling 2.4.1. van deel 2 van boek 1 van het koninklijk besluit

van 8 september 2019 (algemene begrippen van de bescherming tegen
elektrische schokken).

Artikel 2 past de terminologie aan van de huidige term “bewape-
ning” in de Nederlandse definitie van massa.

Artikel 3:
Betreft afdeling 2.10.5. van deel 2 van boek 1 van het koninklijk

besluit van 8 september 2019 (uitwendige invloeden - aanwezigheid
van corrosieve en vervuilende stoffen (AF)).

Artikel 3 standaardiseert de terminologie van de term “voor het
publiek toegankelijke ruimte” in tabel 2.10. overeenkomstig de nieuwe
definitie van deze ruimte.

Artikel 4:
Betreft afdeling 2.10.11. van deel 2 van boek 1 van het koninklijk

besluit van 8 september 2019 (uitwendige invloeden - bekwaamheid
van personen (BA)).

Artikel 4 standaardiseert de terminologie van de term “voor het
publiek toegankelijke ruimte” in tabel 2.15 overeenkomstig de nieuwe
definitie van deze ruimte.
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Artikel 5:
Betreft afdeling 2.10.14. van deel 2 van boek 1 van het koninklijk

besluit van 8 september 2019 (uitwendige invloeden - mogelijkheden
van ontruiming van personen in noodgevallen (BD)).

Artikel 5 standaardiseert de terminologie van de term “voor het
publiek toegankelijke ruimte” in tabel 2.18 overeenkomstig de nieuwe
definitie van deze ruimte.

Artikel 6:
Betreft onderafdeling 4.2.2.3. van deel 4 van boek 1 van het koninklijk

besluit van 8 september 2019 (bescherming tegen elektrische schokken
bij rechtstreekse aanraking in gewone ruimten).

Artikel 6 verbetert een redactionele fout van een Nederlandse term in
punt d.

Artikel 7:
Betreft onderafdeling 4.2.2.4. van deel 4 van boek 1 van het koninklijk

besluit van 8 september 2019 (bescherming tegen elektrische schokken
bij rechtstreekse aanraking in ruimten van de elektrische dienst).

Artikel 7 verbetert redactionele fouten in de Nederlandse tekst van
punt a.3.3.

Artikel 8:
Betreft onderafdeling 4.2.2.5. van deel 4 van boek 1 van het koninklijk

besluit van 8 september 2019 (bescherming tegen elektrische schokken
bij rechtstreekse aanraking in bijzondere gevallen).

Artikel 8 standaardiseert de terminologie van de term “voor het
publiek toegankelijke ruimte” in de punten d, e, j en m overeenkomstig
de nieuwe definitie voor deze ruimte. Dit artikel standaardiseert ook
het gebruik van de term “wand” in de punten a en c overeenkomstig de
nieuwe definitie van een vaste wand in de bijlage van dit koninklijk
besluit (nieuw hoofdstuk 7.1. van het koninklijk besluit van
8 september 2019).

Artikel 9:
Betreft onderafdeling 4.2.3.2. van deel 4 van boek 1 van het koninklijk

besluit van 8 september 2019 (aardingsinstallatie).
Artikel 9 stemt de Nederlandse tekst af op de Franse tekst wat betreft

de lokale plaatsing van de bijkomende potentiaalvereffenings-
verbinding. Gezien dit verschil wordt een afwijking voorzien voor
bestaande elektrische installaties van ruimten met een bad en/of een
douche.

Artikel 10:
Betreft onderafdeling 4.2.4.3. van deel 4 van boek 1 van het koninklijk

besluit van 8 september 2019 (bescherming tegen elektrische schokken
bij onrechtstreekse aanraking in huishoudelijke installaties).

Artikel 10 verduidelijkt in punt b wat de stroombanen zijn van
ruimten die een bad en/of douche bevatten, d.w.z. deze die bedoeld
zijn in hoofdstuk 7.1. van boek 1 van het koninklijk besluit van
8 september 2019. In hetzelfde punt schrapt dit artikel ook de
dubbelzinnigheid van figuur 4.11. ten opzichte van de tekst, d.w.z. het
aantal contactdozen per eindstroombaan.

Artikel 11:
Betreft onderafdeling 4.3.3.7. van deel 4 van boek 1 van het koninklijk

besluit van 8 september 2019 (bijzondere beschermingsmaatregelen
tegen brand).

Artikel 11 standaardiseert de terminologie van de term “voor het
publiek toegankelijke ruimte” in tabel 4.10 van punt a overeenkomstig
de nieuwe definitie van deze ruimte.

Artikel 12:
Betreft afdeling 4.5.4. van deel 4 van boek 1 van het koninklijk besluit

van 8 september 2019 (bescherming tegen overspanning - gemeenschap-
pelijke buizen voor energiegeleiders en telecommunicatiegeleiders).

Artikel 12 standaardiseert de terminologie van de term “voor het
publiek toegankelijke ruimte” in de tekst overeenkomstig de nieuwe
definitie van deze ruimte.

Artikel 13:
Betreft onderafdeling 5.2.1.4. van deel 5 van boek 1 van het koninklijk

besluit van 8 september 2019 (regels voor de isolatie van geleiders).
Artikel 13 standaardiseert de terminologie van de term “voor het

publiek toegankelijke ruimte” in punt b overeenkomstig de nieuwe
definitie van deze ruimte.

Artikel 14:
Betreft onderafdeling 5.2.6.1. van deel 5 van boek 1 van het koninklijk

besluit van 8 september 2019 (algemene informatie betreffende verbin-
dingen).

Artikel 14 past de terminologie aan van de huidige term “bewape-
ning” in de Nederlandse tekst.

124107BELGISCH STAATSBLAD — 28.10.2024 — MONITEUR BELGE

http://www.emis.vito.be Belgisch Staatsblad d.d. 28-10-2024       



Artikel 15:
Betreft onderafdeling 5.2.9.2. van deel 5 van boek 1 van het koninklijk

besluit van 8 september 2019 (plaatsingswijzen van ondergrondse
elektrische leidingen).

Artikel 15 past de terminologie aan van de huidige term “bewape-
ning” in punt a van de Nederlandse tekst.

Artikel 16:
Betreft onderafdeling 5.3.5.1. van deel 5 van boek 1 van het koninklijk

besluit van 8 september 2019 (verdeel- en schakelborden).
Artikel 16 standaardiseert de terminologie van de term “voor het

publiek toegankelijke plaats” in punt a overeenkomstig de nieuwe
definitie van deze ruimte. In hetzelfde punt voegt dit artikel de
conformiteit toe met de door het NBN geregistreerde norm.

Artikel 17:
Betreft onderafdeling 5.3.5.2. van deel 5 van boek 1 van het koninklijk

besluit van 8 september 2019 (contactdozen en verlichting).
Artikel 17 preciseert in punt a de beschermingsgraad en de keuze van

laagspanningscontactdozen in huishoudelijke en niet-huishoudelijke
installaties op laagspanning en op zeer lage spanning. De plaatsings-
hoogte van een contactdoos wordt niet meer gepreciseerd. Er wordt
verwezen naar de regels van goed vakmanschap. Punt b (specifieke
regels voor huishoudelijke installaties) verwijst naar punt a betreffende
het type laagspanningscontactdozen. Voor projecten en werkzaam-
heden die in uitvoering zijn op het ogenblik van de inwerkingtreding
van dit koninklijk besluit worden overgangsbepalingen voorzien, zodat
contactdozen kunnen worden geïnstalleerd die voldoen aan de voor-
schriften die van toepassing waren vóór de inwerkingtreding van dit
koninklijk besluit.

Artikel 18:
Betreft onderafdeling 5.4.3.1. van deel 5 van boek 1 van het koninklijk

besluit van 8 september 2019 (aard van de beschermingsgeleiders).
Artikel 18 introduceert een wijziging van de terminologie van de

Franse tekst (lieu domestique) die was vergeten bij het opstellen van het
koninklijk besluit van 5 maart 2023 tot wijziging van sommige delen
van de boeken 1, 2 en 3, ingevoegd bij het koninklijk besluit van
8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische
installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2
betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3
betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektri-
sche energie.

Artikel 19:
Betreft onderafdeling 6.4.7.2. van deel 6 van boek 1 van het koninklijk

besluit van 8 september 2019 (gelijkvormigheidscontrole van een
verplaatsbare, mobiele of tijdelijke installatie).

Artikel 19 introduceert een wijziging van de terminologie (stopcon-
tact) die was vergeten bij het opstellen van het koninklijk besluit van
5 maart 2023 tot wijziging van sommige delen van de boeken 1, 2 en 3,
ingevoegd bij het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststel-
ling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning
en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties
op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie
en distributie van elektrische energie.

Artikel 20:
Betreft onderafdeling 6.5.7.2. van deel 6 van boek 1 van het koninklijk

besluit van 8 september 2019 (inhoud van het controleverslag voor
huishoudelijke installaties).

Artikel 20 introduceert een wijziging van de terminologie in punt b.4
van de Nederlandse tekst (stopcontactdoos) die was vergeten bij het
opstellen van het koninklijk besluit van 5 maart 2023 tot wijziging van
sommige delen van de boeken 1, 2 en 3, ingevoegd bij het koninklijk
besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de
elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek
2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3
betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektri-
sche energie.

Artikel 21:
Betreft onderafdeling 6.5.8.1. van deel 6 van boek 1 van het koninklijk

besluit van 8 september 2019 (afwijkingen voor bestaande delen van
huishoudelijke installaties uitgevoerd vanaf 1 juni 2020).

Artikel 21 voegt twee nieuwe afwijkingen toe. De ene betreft de
mogelijkheid om contactdozen in dienst te laten die voldoen aan de
voorschriften die van toepassing waren vóór de inwerkingtreding van
dit koninklijk besluit. De andere betreft de mogelijkheid om elektrische
installaties van ruimten met een bad en/of douche in dienst te laten die
voldoen aan de voorschriften van hoofdstuk 7.1. van boek 1 van het
koninklijk besluit van 8 september 2019 die van toepassing waren vóór
de inwerkingtreding van dit koninklijk besluit.
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Artikel 22:
Betreft onderafdeling 6.5.8.2. van deel 6 van boek 1 van het koninklijk

besluit van 8 september 2019 (afwijkingen voor bestaande delen van
niet-huishoudelijke installaties uitgevoerd vanaf 1 juni 2020).

Artikel 22 voegt twee nieuwe afwijkingen toe. De ene betreft de
mogelijkheid om contactdozen in dienst te laten die voldoen aan de
voorschriften die van toepassing waren vóór de inwerkingtreding van
dit koninklijk besluit. De andere betreft de mogelijkheid om elektrische
installaties van ruimten met een bad en/of douche in dienst te laten die
voldoen aan de voorschriften van hoofdstuk 7.1. van boek 1 van het
koninklijk besluit van 8 september 2019 die van toepassing waren vóór
de inwerkingtreding van dit koninklijk besluit.

Artikel 23:
Artikel 23 vervangt de tekst van hoofdstuk 7.1. van boek 1 van het

koninklijk besluit van 8 september 2019 betreffende ruimten die een
bad en/of douche bevatten. Het voormelde nieuwe hoofdstuk 7.1.
wordt toegelicht in punt III van dit verslag.

Artikel 24:
Betreft afdeling 7.2.5. van deel 7 van boek 1 van het koninklijk besluit

van 8 september 2019 (bijzondere regels voor elektrische installaties van
zwembaden).

Artikel 24 schrapt afdeling 7.2.5. van boek 1 van het koninklijk besluit
van 8 september 2019. Hoofdstuk 7.1. van boek 1 van het koninklijk
besluit van 8 september 2019 is niet meer van toepassing op private
zwembaden in huishoudelijke installaties. Voor bestaande private
zwembaden kunnen de afwijkingen van de delen 6 en 8 van boek 1 van
het koninklijk besluit van 8 september 2019, die voorzien zijn voor
bestaande ruimten die een bad en/of douche bevatten, indien nodig
worden toegepast. De voorschriften van hoofdstuk 7.2. van het
koninklijk besluit van 8 september 2019 van toepassing op therapeuti-
sche badinrichtingen worden eveneens geschrapt. Voor de therapeuti-
sche badinrichtingen is hoofdstuk 7.1. of hoofdstuk 7.2. van boek 1 van
het koninklijk besluit van 8 september 2019 van toepassing als de
therapeutische badinrichting beantwoordt aan hetzij het begrip
bad/douche, hetzij het begrip zwembad.

Artikel 25:
Betreft onderafdeling 7.102.8.4. van deel 7 van boek 1 van het

koninklijk besluit van 8 september 2019 (installatie van elektrische
leidingen in ATEX elektrische installaties).

Artikel 25 past de terminologie aan van de huidige termen “arma-
ture” en “bewapening” in de Franse en Nederlandse tekst.

Artikel 26:
Betreft afdeling 8.1.1. van deel 8 van boek 1 van het koninklijk besluit

van 8 september 2019 (definities van elektrische installaties uitgevoerd
vóór 1 juni 2020).

Artikel 26 integreert de gemeenschappelijke delen van een residen-
tieel geheel uitgevoerd vóór 1 juni 2020 om deze delen te beschouwen
als niet-huishoudelijke installaties op 1 juni 2023. Deze integratie was
vergeten bij het opstellen van het koninklijk besluit van 5 maart 2023 tot
wijziging van sommige delen van de boeken 1, 2 en 3, ingevoegd bij het
koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1
betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage
spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspan-
ning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie
van elektrische energie.

Artikel 27:

Betreft afdeling 8.2.1. van deel 8 van boek 1 van het koninklijk besluit
van 8 september 2019 (afwijkingen voor bestaande delen van huishou-
delijke installaties uitgevoerd vóór 1 oktober 1981).

Artikel 27 voegt twee nieuwe afwijkingen toe. De ene betreft de
mogelijkheid om contactdozen in dienst te laten die voldoen aan de
bestaande afwijkingen en de voorschriften die van toepassing waren
vóór de inwerkingtreding van dit koninklijk besluit. De andere betreft
de mogelijkheid om elektrische installaties van ruimten met een bad
en/of douche in dienst te laten die voldoen aan de bestaande
afwijkingen en hoofdstuk 7.1. van boek 1 van het koninklijk besluit van
8 september 2019 van toepassing vóór de inwerkingtreding van dit
koninklijk besluit.

Artikel 28:

Betreft afdeling 8.2.2. van deel 8 van boek 1 van het koninklijk besluit
van 8 september 2019 (afwijkingen voor bestaande delen van huishou-
delijke installaties oud AREI).

Artikel 28 voegt twee nieuwe afwijkingen toe. De ene betreft de
mogelijkheid om contactdozen in dienst te laten die voldoen aan de
bestaande afwijkingen en aan de voorschriften die van toepassing
waren vóór de inwerkingtreding van dit koninklijk besluit. De andere
betreft de mogelijkheid om elektrische installaties van ruimten met een
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bad en/of douche in dienst te laten die voldoen aan de bestaande
afwijkingen en aan de voorschriften van hoofdstuk 7.1. van boek 1 van
het koninklijk besluit van 8 september 2019 die van toepassing waren
vóór de inwerkingtreding van dit koninklijk besluit.

Artikel 29:
Betreft onderafdeling 8.3.2.2. van deel 8 van boek 1 van het koninklijk

besluit van 8 september 2019 (afwijkingen voor bestaande delen van
niet-huishoudelijke installaties oud AREI).

Artikel 29 voegt twee nieuwe afwijkingen toe. De ene betreft de
mogelijkheid om contactdozen in dienst te laten die voldoen aan de
bestaande afwijkingen en aan de voorschriften die van waren toepas-
sing vóór de inwerkingtreding van dit koninklijk besluit. De andere
betreft de mogelijkheid om elektrische installaties van ruimten met een
bad en/of douche in dienst te laten die voldoen aan de bestaande
afwijkingen en aan de voorschriften van hoofdstuk 7.1. van boek 1 van
het koninklijk besluit van 8 september 2019 die van toepassing waren
vóór de inwerkingtreding van dit koninklijk besluit.

Artikel 30:
Betreft afdeling 8.4.3. van deel 8 van boek 1 van het koninklijk besluit

van 8 september 2019 (controlebezoek van oude huishoudelijke elek-
trische installaties die niet aan de criteria van de afdelingen 8.4.1. en
8.4.2. beantwoorden).

Artikel 30 schrapt de gemeenschappelijke delen van een residentieel
geheel in de Franse tekst betreffende het vrije controlebezoek van een
oude huishoudelijke installatie. Sinds 1 juni 2023 vallen deze delen
onder afdeling 8.4.4. van boek 1 van het koninklijk besluit van
8 september 2019 betreffende het vrije controlebezoek van een oude
niet-huishoudelijke installatie zonder personeel. Deze schrapping was
vergeten bij het opstellen van het koninklijk besluit van 5 maart 2023 tot
wijziging van sommige delen van de boeken 1, 2 en 3, ingevoegd bij het
koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1
betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage
spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspan-
ning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie
van elektrische energie.

Artikel 31:
Betreft afdeling 9.1.6. van deel 9 van boek 1 van het koninklijk besluit

van 8 september 2019 (document met uitwendige invloeden).
Artikel 31 verplicht de eigenaar, beheerder of uitbater van een

niet-huishoudelijke elektrische installatie op laagspanning en op zeer
lage spanning om op het document met uitwendige invloeden de voor
het publiek toegankelijke ruimten aan te duiden die worden gevoed
door de elektrische installatie. Als er geen voor het publiek toeganke-
lijke ruimte is die wordt gevoed door de elektrische installatie, wordt
deze informatie ook opgenomen in het document met uitwendige
invloeden.

Artikel 32:
Betreft boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 over

het algemeen.
Artikel 32 standaardiseert de terminologie van de term “voor het

publiek toegankelijke ruimte” in boek 1 van het koninklijk besluit van
8 september 2019 overeenkomstig de nieuwe definitie voor deze
ruimte. Dit artikel past ook de terminologie aan van de huidige termen
“pantsering” en “bepantsering” in de Nederlandse tekst van boek 1 van
het koninklijk besluit van 8 september 2019.

Artikel 33:
Betreft onderafdeling 2.2.1.1. van deel 2 van boek 2 van het koninklijk

besluit van 8 september 2019 (algemene begrippen van kenmerken van
installaties).

Artikel 33 integreert de nieuwe definitie van een voor het publiek
toegankelijke ruimte, zoals toegelicht in artikel 1 van dit koninklijk
besluit.

Artikel 34:
Betreft afdeling 2.4.1. van deel 2 van boek 2 van het koninklijk besluit

van 8 september 2019 (algemene begrippen van de bescherming tegen
elektrische schokken).

Artikel 34 past de terminologie aan van de huidige term “bewape-
ning” in de Nederlandse definitie van massa.

Artikel 35:
Betreft afdeling 2.10.5. van deel 2 van boek 2 van het koninklijk

besluit van 8 september 2019 (uitwendige invloeden - aanwezigheid
van corrosieve en vervuilende stoffen (AF)).

Artikel 35 standaardiseert de terminologie van de term “voor het
publiek toegankelijke ruimte” in tabel 2.10. overeenkomstig de nieuwe
definitie van deze ruimte.

Artikel 36:
Betreft afdeling 2.10.11. van deel 2 van boek 2 van het koninklijk

besluit van 8 september 2019 (uitwendige invloeden - bekwaamheid
van personen (BA)).
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Artikel 36 standaardiseert de terminologie van de term “voor het
publiek toegankelijke ruimte” in tabel 2.15 overeenkomstig de nieuwe
definitie van deze ruimte.

Artikel 37:
Betreft afdeling 2.10.14. van deel 2 van boek 2 van het koninklijk

besluit van 8 september 2019 (uitwendige invloeden - mogelijkheden
van ontruiming van personen in noodgevallen (BD)).

Artikel 37 standaardiseert de terminologie van de term “voor het
publiek toegankelijke ruimte” in tabel 2.18 overeenkomstig de nieuwe
definitie van deze ruimte.

Artikel 38:
Betreft onderafdeling 4.2.2.3. van deel 4 van boek 2 van het koninklijk

besluit van 8 september 2019 (bescherming tegen elektrische schokken
bij rechtstreekse aanraking in ruimten van de elektrische dienst).

Artikel 38 verbetert redactionele fouten in de Nederlandse tekst van
punt a.3.3.

Artikel 39:
Betreft onderafdeling 4.2.2.4. van deel 4 van boek 2 van het koninklijk

besluit van 8 september 2019 (bescherming tegen elektrische schokken
bij rechtstreekse aanraking in bijzondere gevallen).

Artikel 39 standaardiseert de terminologie van de term “voor het
publiek toegankelijke ruimte” in de punten c en e overeenkomstig de
nieuwe definitie van deze ruimte.

Artikel 40:
Betreft onderafdeling 4.3.3.7. van deel 4 van boek 2 van het koninklijk

besluit van 8 september 2019 (bijzondere beschermingsmaatregelen
tegen brand).

Artikel 40 standaardiseert de terminologie van de term “voor het
publiek toegankelijke ruimte” in tabel 4.6 van punt a overeenkomstig
de nieuwe definitie van deze ruimte.

Artikel 41:
Betreft afdeling 9.1.5. van deel 9 van boek 2 van het koninklijk besluit

van 8 september 2019 (document met uitwendige invloeden).
Artikel 41 verplicht de eigenaar, beheerder of uitbater van een

elektrische installatie op hoogspanning om op het document met
uitwendige invloeden de voor het publiek toegankelijke ruimten aan te
duiden die worden gevoed door de elektrische installatie. Als er geen
voor het publiek toegankelijke ruimte is die wordt gevoed door de
elektrische installatie, wordt deze informatie ook opgenomen in het
document met uitwendige invloeden.

Artikel 42:
Betreft boek 2 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 over

het algemeen.
Artikel 42 standaardiseert de terminologie van de term “voor het

publiek toegankelijke ruimte” in boek 2 van het koninklijk besluit van
8 september 2019 overeenkomstig de nieuwe definitie voor deze
ruimte. Dit artikel past ook de terminologie aan van de huidige term
“pantsering” in de Nederlandse tekst van boek 2 van het koninklijk
besluit van 8 september 2019.

Artikel 43:
Betreft onderafdeling 2.2.1.1. van deel 2 van boek 3 van het koninklijk

besluit van 8 september 2019 (algemene begrippen van kenmerken van
installaties).

Artikel 43 integreert de nieuwe definitie van een voor het publiek
toegankelijke ruimte, zoals toegelicht in artikel 1 van dit koninklijk
besluit.

Artikel 44:
Betreft onderafdeling 2.4.1.1. van deel 2 van boek 3 van het koninklijk

besluit van 8 september 2019 (algemene begrippen van de bescherming
tegen elektrische schokken).

Artikel 44 past de terminologie aan van de huidige term “bewape-
ning” in de Nederlandse definitie van massa.

Artikel 45:
Betreft afdeling 2.10.5. van deel 2 van boek 3 van het koninklijk

besluit van 8 september 2019 (uitwendige invloeden - aanwezigheid
van corrosieve en vervuilende stoffen (AF)).

Artikel 45 standaardiseert de terminologie van de term “voor het
publiek toegankelijke ruimte” in tabel 2.10. overeenkomstig de nieuwe
definitie van deze ruimte.

Artikel 46:
Betreft afdeling 2.10.11. van deel 2 van boek 3 van het koninklijk

besluit van 8 september 2019 (uitwendige invloeden - bekwaamheid
van personen (BA)).

Artikel 46 standaardiseert de terminologie van de term “voor het
publiek toegankelijke ruimte” in tabel 2.15 overeenkomstig de nieuwe
definitie van deze ruimte.
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Artikel 47:
Betreft afdeling 2.10.14. van deel 2 van boek 3 van het koninklijk

besluit van 8 september 2019 (uitwendige invloeden - mogelijkheden
van ontruiming van personen in noodgevallen (BD)).

Artikel 47 standaardiseert de terminologie van de term “voor het
publiek toegankelijke ruimte” in tabel 2.18 overeenkomstig de nieuwe
definitie van deze ruimte.

Artikel 48:
Betreft onderafdeling 4.2.2.2. van deel 4 van boek 3 van het koninklijk

besluit van 8 september 2019 (bescherming tegen elektrische schokken
bij rechtstreekse aanraking in gewone ruimten).

Artikel 48 verbetert een redactionele fout van een Nederlandse term
in punt b.

Artikel 49:
Betreft onderafdeling 4.2.2.3. van deel 4 van boek 3 van het koninklijk

besluit van 8 september 2019 (bescherming tegen elektrische schokken
bij rechtstreekse aanraking in ruimten van elektrische dienst).

Artikel 49 verbetert redactionele fouten in de Nederlandse tekst van
punt a.3.3.

Artikel 50:
Betreft onderafdeling 4.2.2.4. van deel 4 van boek 3 van het koninklijk

besluit van 8 september 2019 (bescherming tegen elektrische schokken
bij rechtstreekse aanraking in bijzondere gevallen).

Artikel 50 standaardiseert de terminologie van de term “voor het
publiek toegankelijke ruimte” in punt b overeenkomstig de nieuwe
definitie van deze ruimte.

Artikel 51:
Betreft onderafdeling 4.2.3.2. van deel 4 van boek 3 van het koninklijk

besluit van 8 september 2019 (aardingsinstallatie).
Artikel 51 stemt de Nederlandse tekst af op de Franse tekst

betreffende de lokale plaatsing van de bijkomende potentiaalvereffe-
ningsverbinding.

Artikel 52:
Betreft onderafdeling 4.3.3.7. van deel 4 van boek 3 van het koninklijk

besluit van 8 september 2019 (bijzondere beschermingsmaatregelen
tegen brand).

Artikel 52 standaardiseert de terminologie van de term “voor het
publiek toegankelijke ruimte” in tabel 4.9 van punt a overeenkomstig
de nieuwe definitie van deze ruimte.

Artikel 53:
Betreft onderafdeling 4.5.2.3. van deel 4 van boek 3 van het koninklijk

besluit van 8 september 2019 (bescherming tegen overspanning -
gemeenschappelijke buizen voor energiegeleiders en telecommunicatie-
geleiders).

Artikel 53 standaardiseert de terminologie van de term “voor het
publiek toegankelijke ruimte” overeenkomstig de nieuwe definitie van
deze ruimte.

Artikel 54:
Betreft onderafdeling 5.2.6.1. van deel 5 van boek 3 van het koninklijk

besluit van 8 september 2019 (algemene informatie betreffende verbin-
dingen).

Artikel 54 past de terminologie van de huidige term “bewapening” in
de Nederlandse tekst aan.

Artikel 55:
Betreft onderafdeling 5.2.10.2. van deel 5 van boek 3 van het

koninklijk besluit van 8 september 2019 (plaatsingswijzen van onder-
grondse elektrische leidingen).

Artikel 55 past de terminologie van de huidige term “bewapening” in
punt a.2 van de Nederlandse tekst aan.

Artikel 56:
Betreft onderafdeling 5.3.5.1. van deel 5 van boek 3 van het koninklijk

besluit van 8 september 2019 (verdeel- en schakelborden).
Artikel 56 standaardiseert de terminologie van de term “voor het

publiek toegankelijke ruimte” in punt a overeenkomstig de nieuwe
definitie van deze ruimte.

Artikel 57:
Betreft onderafdeling 7.1.6.5. van deel 7 van boek 3 van het koninklijk

besluit van 8 september 2019 (luchtlijnen in de nabijheid van andere
leidingen).

Artikel 57 past de terminologie van de huidige term “bewapening” in
punt d.3 van de Nederlandse tekst aan.

Artikel 58:
Betreft afdeling 9.1.5. van deel 9 van boek 3 van het koninklijk besluit

van 8 september 2019 (document met uitwendige invloeden).
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Artikel 58 verplicht de eigenaar, beheerder of uitbater van een
elektrische installatie voor verdeling en distributie van elektrische
energie om op het document met uitwendige invloeden de voor het
publiek toegankelijke ruimten aan te duiden die worden gevoed door
de elektrische installatie. Als er geen voor het publiek toegankelijke
ruimte is die wordt gevoed door de elektrische installatie, wordt deze
informatie ook opgenomen in het document met uitwendige invloeden.

Artikel 59:
Betreft boek 3 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 over

het algemeen.
Artikel 59 standaardiseert de terminologie van de term “voor het

publiek toegankelijke ruimte” in boek 3 van het koninklijk besluit van
8 september 2019 overeenkomstig de nieuwe definitie van deze ruimte.
Dit artikel past ook de terminologie aan van de huidige termen
“pantsering” en “bepantsering” in de Nederlandse tekst van boek 3 van
het koninklijk besluit van 8 september 2019.

Artikel 60:
Artikel 60 voorziet in een overgangsbepaling voor bestaande elektri-

sche installaties van de boeken 1, 2 en 3 van het koninklijk besluit van
8 september 2019 betreffende de aanduiding van de voor het publiek
toegankelijke ruimten op het document met uitwendige invloeden.
Voor elke elektrische installatie die werd uitgevoerd vóór de inwer-
kingtreding van dit koninklijk besluit, moet de voormelde verplichting
worden uitgevoerd uiterlijk twee jaar vanaf de inwerkingtreding van
dit koninklijk besluit. Als de bestaande voor het publiek toegankelijke
ruimten al duidelijk zijn aangegeven op een ander document dat ter
beschikking kan worden gesteld van iedere persoon die het moet
raadplegen voor de uitvoering van zijn activiteit op de elektrische
installatie, is het toegestaan om niet aan deze verplichting te voldoen.

Artikel 61:
Artikel 61 bepaalt de overgangsperiode vóór de inwerkingtreding

van dit koninklijk besluit. Het treedt in werking op de eerste dag van de
vijfde maand die volgt op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Artikel 62:
Gezien de verdeelde bevoegdheid van het Algemeen Reglement op

de elektrische installaties (de artikelen 13 en 14 van het koninklijk
besluit van 8 september 2019), zijn de minister bevoegd voor Werk en
de minister bevoegd voor Energie belast met de uitvoering van dit
besluit.

III. Opmerkingen over de bijlage
Het nieuwe hoofdstuk 7.1. van boek 1 van het koninklijk besluit van

8 september 2019 bevat de veiligheidsmaatregelen die van toepassing
zijn op elektrische installaties van ruimten die een bad en/of douche
bevatten.

De inhoud van het nieuwe hoofdstuk 7.1. van boek 1 van het
koninklijk besluit van 8 september 2019, dat van toepassing is tot de
inwerkingtreding van dit koninklijk besluit, is overgenomen uit
artikel 86.10. van het oud AREI. Voormeld artikel is in 2004 herzien.
Gezien de evolutie van de internationale norm IEC 60364-7-701 voor
elektrische installaties van deze ruimten sinds 2004, is er besloten om in
samenwerking met verschillende stakeholders de veiligheidsmaatre-
gelen die van toepassing zijn op elektrische installaties van ruimten die
een bad en/of douche bevatten, opnieuw te herzien in het licht van de
wijzigingen die in voormelde norm zijn aangebracht.

De structuur van het nieuwe hoofdstuk 7.1. van boek 1 van het
koninklijk besluit van 8 september 2019 is als volgt:

1° toepassingsgebied;
2° begrippen en definities;
3° bepaling van de algemene kenmerken;
4° bescherming tegen elektrische schokken;
5° keuze en gebruik van elektrisch materieel.
De algemene voorschriften en de specifieke voorschriften van het

nieuwe hoofdstuk 7.1. van boek 1 van het koninklijk besluit van
8 september 2019 zijn van toepassing op elektrische installaties van
ruimten die een bad en/of douche bevatten.

In de delen 6 en 8 van boek 1 van het koninklijk besluit van
8 september 2019 worden ook afwijkingen voorzien voor elektrische
installaties van ruimten die een bad en/of douche bevatten en die reeds
in dienst zijn op het ogenblik van de inwerkingtreding van dit
koninklijk besluit. Deze afwijkingen zijn van toepassing op elektrische
installaties van deze ruimten bij een door een erkend organisme
uitgevoerd controlebezoek, maar ook op elke niet-belangrijke wijziging
of uitbreiding die aan de elektrische installatie van deze ruimten wordt
aangebracht of die geen impact heeft op de volumes van deze ruimten.

Afdeling 7.1.1. van het nieuwe hoofdstuk 7.1. van boek 1 van het
koninklijk besluit van 8 september 2019 bepaalt het toepassingsgebied
van ruimten die een bad en/of douche bevatten:

1° binnen- of buitenruimten die een bad en/of douche bevatten die
permanent wordt geïnstalleerd in een specifieke plaats (voorbeelden:
badkamer in een gebouw, vaste stranddouche);
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2° mobiele toepassingen (voorbeeld: mobiele douche voor bouw-
plaats).

Er wordt ook voorzien in vijf uitzonderingen waarvoor het nieuwe
hoofdstuk 7.1. van boek 1 van het koninklijk besluit van
8 september 2019 niet van toepassing is. Een verwijzing naar een nieuw
hoofdstuk in deel 7 van boek 1 van het koninklijk besluit van
8 september 2019 over ruimten voor medisch gebruik wordt al voorzien
in eventuele afwijkende voorschriften.

Het begrip “ruimte met bad en/of douche” is nieuw. Het is
verbonden met een plaats die wordt afgebakend door de afgewerkte
vloer, een horizontaal vlak van 3 m vanaf de afgewerkte vloer en een
verticaal vlak van 4 m dat horizontaal gemeten wordt vanaf de vaste
watertoevoeren. Onder bepaalde voorwaarden kunnen de horizontale
en verticale wanden de afmetingen van de ruimte beïnvloeden. Dit
geldt ook voor de aanwezigheid van deuren en ramen. Deze voor-
waarden zijn ook opgenomen in onderafdeling 7.1.3.1. van het nieuwe
hoofdstuk 7.1. van boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.
Voor een beter begrip van de afmetingen van de ruimte worden
voorbeelden gegeven in afdeling 7.1.3. van het nieuwe hoofdstuk
7.1.van boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.

Er zijn overgangsbepalingen voorzien voor de projecten en de
werkzaamheden in uitvoering op het ogenblik van de inwerkingtre-
ding van dit koninklijk besluit, zodat de voorschriften van hoofdstuk
7.1. van boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 die van
toepassing waren vóór de inwerkingtreding van dit koninklijk besluit,
nog kunnen worden toegepast. De aanvrager van de controle moet bij
de gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname vermelden of het
erkend organisme belast met de overgangsbepalingen al dan niet moet
toepassen. Deze informatie moet in het controleverslag door het erkend
organisme belast met de controle worden vermeld. De mededeling of
de overgangsbepalingen al dan niet van toepassing zijn en de bepaling
van de aanvangsdatum van de uitvoering van het project of de
werkzaamheden vallen onder de verantwoordelijkheid van de aanvrager
van de controle.

Afdeling 7.1.2. van het nieuwe hoofdstuk 7.1. van boek 1 van het
koninklijk besluit van 8 september 2019 voorziet in definities van
bepaalde specifieke termen die in dit nieuwe hoofdstuk worden
gebruikt.

Afdeling 7.1.3. van het nieuwe hoofdstuk 7.1. van boek 1 van het
koninklijk besluit van 8 september 2019 bepaalt:

1° de invloed van wanden, deuren en ramen;

2° het bepalen van de volumes rond een bad en een douche met of
zonder douchebak.

Bij het dimensioneren van de ruimte kunnen de deuren en ramen die
deel uitmaken van de vaste wanden de afmetingen van de ruimte
beïnvloeden en worden als gesloten beschouwd. Een vaste verticale
wand met een hoogte van ten minste 2,25 m kan ook een invloed
hebben op het dimensioneren van de ruimte. Onder bepaalde voor-
waarden kan ook een lagere hoogte in aanmerking worden genomen.

Bij het dimensioneren van de volumes rond het bad of de douche met
of zonder douchebak kan de hoogte van de vaste wanden de
afmetingen van de volumes beïnvloeden. Deze invloed wordt bekeken
met een verticale en horizontale reikafstand. Deuren en ramen die deel
uitmaken van de vaste wanden en zich in de volumes bevinden,
moeten worden beschouwd als open, met uitzondering van douche-
deuren die deel uitmaken van de douche, en als vaste wanden met
dezelfde invloed.

Het nieuwe hoofdstuk 7.1. van boek 1 van het koninklijk besluit van
8 september 2019 houdt ook rekening met het type plafond of vals
plafond dat een invloed op de ruimte en de volumes kan hebben.

Er zijn ook twee bijzondere gevallen voor een douche: bad met
douche en douche met meerdere watertoevoeren.

Betreffende de definitie van volumes, maakt onderafdeling 7.1.3.2.
van het nieuwe hoofdstuk 7.1. van boek 1 van het koninklijk besluit van
8 september 2019 een verschil tussen het geval van een bad en het geval
van een douche.

Volume 3 zoals gedefinieerd tot de inwerkingtreding van dit
koninklijk besluit bestaat niet meer.

Volume 1bis zoals gedefinieerd tot de inwerkingtreding van dit
koninklijk besluit wordt overgenomen door volume 1.
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Volume 2 van een douche zoals gedefinieerd tot de inwerkingtreding
van dit koninklijk besluit wordt overgenomen door volume 1.

De volumes die rond een bad worden gedefinieerd zijn dus de
volumes 0, 1 en 2.

De volumes die rond een douche met of zonder douchebak worden
gedefinieerd zijn dus de volumes 0 en 1.

Onderafdeling 7.1.3.2. van het nieuwe hoofdstuk 7.1. van boek 1 van
het koninklijk besluit van 8 september 2019 bepaalt hoe elk volume
voor een bad en een douche met of zonder douchebak in de horizontale
en verticale vlakken moet worden bepaald.

Voor een beter begrip van het dimensioneren van de volumes van
een bad en een douche met of zonder douchebak worden verschillende
figuren weergegeven in afdeling 7.1.3. van het nieuwe hoofdstuk 7.1.
van boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.

Afdeling 7.1.4. van het nieuwe hoofdstuk 7.1. van boek 1 van het
koninklijk besluit van 8 september 2019 voorziet in de specifieke
veiligheidsmaatregelen tegen elektrische schokken die van toepassing
zijn in ruimten die een bad en/of douche bevatten.

Deze maatregelen zijn als volgt:

1° beschermingsgraad van het elektrisch materieel volgens de plaats
in de ruimte. De beschermingsgraad IP00 is toegestaan bij gebruik van
zeer lage veiligheidsspanning, waarvan de maximale spanning afhangt
van de plaats van het elektrisch materieel in de ruimte;

2° gebruik van zeer lage veiligheidsspanning (rechtstreekse en
onrechtstreekse aanraking), waarvan de maximale spanning afhangt
van de plaats van het elektrisch materieel in de ruimte;

3° bescherming door middel van veiligheidsscheiding van stroom-
banen onder bepaalde voorwaarden;

4° passieve bescherming tegen elektrische schokken bij onrecht-
streekse aanraking zoals bedoeld in punt d van onderafdeling 4.2.3.3
van boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 (bescher-
ming om een gelijktijdige aanraking van delen die op potentialen
kunnen gebracht worden waarvan het verschil gevaarlijk is, onmogelijk
te maken). Deze maatregel wordt enkel als bijkomend beschouwd;

5° actieve bescherming tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse
aanraking door middel van een differentieelstroombescher-
mingsinrichting met hoge of zeer hoge gevoeligheid die buiten de
ruimte is geplaatst. Deze inrichting kan worden gebruikt om stroom-
banen van andere ruimten te beschermen;

6° plaatsing van een bijkomende potentiaalvereffeningsverbinding in
de ruimte. Een figuur die deze plaatsing illustreert wordt als voorbeeld
gegeven.

Er zijn ook maatregelen voorzien voor de plaatsing van elektrische
verwarmingselementen verzonken in de vaste wanden van de ruimte
die een bad en/of een douche bevat.

Afdeling 7.1.5. van het nieuwe hoofdstuk 7.1. van boek 1 van het
koninklijk besluit van 8 september 2019 voorziet in specifieke veilig-
heidsmaatregelen voor het gebruik van elektrisch materieel in de
ruimte die een bad en/of douche bevat.

Een ruimte die een bad en/of douche bevat wordt gekenmerkt door
een combinatie van drie uitwendige invloeden voor de keuze en het
gebruik van elektrisch materieel: AD, BB en BC. Zij hangen af van de
plaats van het elektrisch materieel in de ruimte.

Onderafdeling 7.1.5.2. van het nieuwe hoofdstuk 7.1. van boek 1 van
het koninklijk besluit van 8 september 2019 definieert het elektrisch
materieel dat is toegelaten in de verschillende volumes van de ruimte,
d.w.z. geprefabriceerde baden of douches gedekt door een
EU-conformiteitsverklaring, elektrische borden, aftakdozen, vaste elek-
trische machines of toestellen, contactdozen, bedieningstoestellen, ...
bijbehorende voorwaarden.

De beschermingsinrichtingen tegen overstroom van stroombanen
van ruimten die een bad en/of douche bevatten zijn geen stroombanen
die uitsluitend voor deze ruimten bestemd zijn.
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Voormelde onderafdeling preciseert de plaatsingswijzen van elektri-
sche leidingen op laagspanning en op zeer lage spanning die zijn
toegestaan in de volumes en beperkt deze tot die welke zijn vereist in
de volumes. De elektrische leidingen met wapening of onder stalen
buizen zijn verboden in een ruimte met een bad en/of douche.

De ruimte met een bad en/of douche strekt zich uit tot een
inbouwdiepte van 0,05 m in de vaste wanden.

Wij hebben de eer te zijn,

Sire,
van Uwe Majesteit,
de zeer eerbiedige

en zeer getrouwe dienaars,

De Minister van Werk,
P.-Y. DERMAGNE

De Minister van Energie,
T. VAN DER STRAETEN
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